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 تــمـــهـــيـــد

 مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالم
ً
وبتاريخ  244ية وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم تماشيا

ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة 21/9/1426

( التي تقض ي بعدم TBTأنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة )

وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من 

حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد 

 العمل. إجراءات

 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1 -وبناءً على المادة الثالثة )فقرة 

"إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة م، وذلك بأن تتولى الهيئة  31/5/2010هـ، الموافق  17/6/1431بتاريخ  216

افق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية الجودة وتقويم الم طابقة، تتو

افقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".  في هذا المجال، وتكون متو

 

والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء  ( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس2 -واستنادا إلى المادة الرابعة )فقرة 

"إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع م، وذلك بأن تتولى الهيئة  31/5/2010ه، الموافق  17/6/1431بتاريخ  216رقم 

 .والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها"

 

هيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( من تنظيم ال14 -وبناءً على المادة الرابعة )فقرة 

"مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة م، وذلك بأن تتولى الهيئة  31/5/2010هـ، الموافق  17/6/1431بتاريخ  216

اقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب  متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، و

 للطرق النظامية"
ً
 .المختصة، لدراستها وإصدارها وفقا

 

( من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1-وبناءً على المادة السادسة )فقرة 

" مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من هذا التنظيم، م، التي تنص على  31/5/2010هـ، الموافق  17/6/1431بتاريخ  216

تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة 

ات القياسية السعودية في جميع مشترياتها والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصف

 وأعمالها".

وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية 

 للسلامة في اللائحة المحددة، فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية. 

 

 وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها. ملحوظة: هذا التمهيد
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 ( المصطلحات والتعاريف1المادة )

الدلالات والمعاني المبينة -عند  تطبيق بنودها -تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة   1/1

 ها في الهيئة مالم يقتضِّ سياق النص خلاف ذلك.أمامها، أو الواردة في الأنظمة  واللوائح والقرارات المعمول ب

 المملكة العربية السعودية.المملكة: 

 مجلس إدارة الهيئة.المجلس: 

 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.الهيئة: 

متابعة تنفيذ هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو  الجهات الرقابية:

 اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات سلطات مسح السوق: 

  لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.

لس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في وثيقة معتمدة من مجاللائحة الفنية: 

ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات 

 ات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدم

وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو المواصفة القياسية: 

مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار 

 العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات. وسحب

 المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.المتطلبات الأساسية: 

 مصدر محتمل للضرر.(: Hazardsالخطر )أخطار 

 بدرجة  :Risk(s)المخاطر
ً
 شدة الضرر.احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطا

 المتطلبات المنصوص تستوفي المنتجات أن من للتحقق السوق  مسح سلطات تتخذها التي والتدابير الأنشطة :السوق  مسح

 على تشكل لا وأنها العلاقة، ذات الفنية اللوائح في عليها
ً
 بحماية يتعلق آخر أي جانب أو والبيئة، والسلامة الصحة خطرا

  العامة. المصلحة

ِّد: 
 يُقصد به ما يلي:و المور 

صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال  -

 تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في  وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو -

 المملكة.
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 كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج. -

وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم إجراءات تقويم المطابقة: 

 المطابقة.

 جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة. هيالجهات المقبولة: 

 للآيزو جهات التفتيش: 
ً
 للائحة قبول جهات تقويم 17020جهة تقويم مطابقة معتمدة وفقا

ً
، ومقبولة من الهيئة وفقا

ام أو أثناء إجراءات المطابقة، للقيام بإجراءات التفتيش على معدات الضغط، وذلك قبل وضعه تحت الاستخدام الع

 للمتطلبات المحددة في هذه اللائحة الفنية.
ً
 الاختبارات الدورية، وإصدار شهادة تفتيش وفقا

الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات شهادة المطابقة: 

 المواصفات القياسية ذات العلاقة.

الشهادة الصادرة عن جهة التفتيش المقبولة، التي تؤكد استيفاء المنتج أو المرافق أو المصانع أو المعدات دة التفتيش: شها

 أو العمليات أو الخدمات لمتطلبات لائحة فنية أو مواصفات قياسية محددة.

ِّد بالمطابقة: 
يعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشر إقرار المور 

وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا  -في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع -إلزامي من طرف ثالث 

 للتشريعات ذات العلاقة.

إنتاج سلعة مطابقة  هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمنعلامة الجودة السعودية: 

 للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

 هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.الوضع في السوق: 

ملكة في إطار نشاط تجاري سواء تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في الم :العرض في السوق 

 كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

 .هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد :السحب

 .هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي :الاستدعاء

ج: 
َ
 .معدات الضغطالمنت

عية والأنابيب وملحقات السلامة وملحقات الضغط، بما في ذلك العناصر الملحقة )المتصلة( بالأجزاء الأومعدات الضغط: 

 المضغوطة )مثل: الفوهات، والوصلات والدعامات وعروات الرفع(.

نقطة الاقتران التي تربطها حاوية مصممة ومبنية لاحتواء الموائع تحت الضغط، بما في ذلك ملحقاتها المتصلة بها حتى وعاء: 

 بمعدات أخرى، وقد تتكون من أكثر من غرفة/ تجويف.
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مكونات الأنابيب المخصصة لنقل الموائع، عند توصيلها ببعضها البعض للتكامل/للاندماج مع نظام الضغط، الأنابيب: 

م أو مكونات أخرى تتعرض وتشمل على وجه الخصوص، أنبوب أو منظومة أنابيب أو تركيبات أو وصلات تمدد أو خراطي

 المبادلات الحرارية التي تحتوي على أنابيب بغرض تبريد أو تسخين الهواء بمثابة أنابيب. د؛ وتعالحاجةحسب  للضغط

تجاوزها، بما في ذلك أجهزة  يمكنالأجهزة المصممة لحماية معدات الضغط من الحدود المسموح بها التي ملحقات السلامة: 

(، وقضبان الربط bursting discاشر، مثل صمامات الأمان وأجهزة أمان الأقراص المتفجرة )الحد من الضغط المب

( وأجهزة الحد، التي تعمل Controlled Safety Pressure Relief Systemوالالتواء، وأنظمة التحكم في تخفيف الضغط )

مثل: مفاتيح الضغط أو مفاتيح درجة الحرارة على تفعيل وسائل التصحيح أو توفير إيقاف التشغيل أو الإغلاق والتأمين، 

 أو مفاتيح مستوى الموائع وأجهزة التحكم في القياس والتنظيم المتعلقة بالسلامة.

ل ضغط )تتحمل الضغط(ملحقات الضغط:   .أجهزة ذات وظائف تشغيلية وذات حاويات تحَمُّ

 صانعة لتشكيل وحدة وظيفية )عملية( متكاملة.الشركة ال تجمعهاعدة قطع من معدات الضغط، المجمعات )التركيبات(: 

الفراغ بقيمة  يُحدد(؛ ونتيجة لذلك، Gauge Pressureالضغط بالنسبة للضغط الجوي، أي قياس الضغط )الضغط: 

 سالبة.

 حددتهالجهاز/المعدة من أجله، كما  صُممالحد الأقص ى للضغط الذي : PS)أقص ى ضغط مسموح به/ ضغط التشغيل )

 بأجهزة الحماية و/أو أجهزة التحديد، أو  ويكون تعريفهنعة، الشركة الصا
ً
عند موقع محدد بواسطتها، ويكون إما متصلا

، أي نقطة محددة.
ً
 أعلى المعدة، أو إن لم يكن مناسبا

 حددتهالجهاز/المعدة من أجلها، كما  صُممأقص ى/ أدنى درجة حرارة التي (: TSأقص ى/ أدنى درجة حرارة مسموح بها )

 ة الصانعة. الشرك

الحجم الداخلي للغرفة/الحجرة شامل حجم الفوهات حتى الوصلة الأولى أو اللحام الأول ولا يشمل حجم (: Vالحجم )

  الأجزاء الداخلية الدائمة.

 : الغازات والسوائل والأبخرة في الحالة النقية وكذلك مخاليطها، وقد تحتوي على مواد صلبة معلقة.الموائع

 .إتلافيه طرائقوصلات لا يمكن فصلها إلا باستخدام : الوصلات الدائمة

كون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في ي 1/2

 المملكة.

 ( المجال2المادة )

ق هذه اللائحة الفنية على معدات الضغط وملحقاتها التي  2/1 طبَّ
ُ
 بار. 0.5( أكبر من PS) يكون أقص ى ضغط مسموح بهت

 يستثنى من تطبيق هذه اللائحة: 2/2

خطوط الأنابيب التي تتألف من أنابيب أو نظام أنابيب مصمم لنقل أي مائع أو مادة من أو إلى منشأة )برية  (أ

جميع المعدات أو بحرية( وتبدأ من آخر جهاز عزل يقع داخل حدود المنشأة، ويشمل الاستثناء الجهاز ذاته و 
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 لخطوط الأنابيب؛ ولا ينطبق هذا الاستثناء على معدات الضغط القياسية مثل 
ً
الملحقة والمصممة خصيصا

 التي يمكن العثور عليها في محطات خفض الضغط أو محطات الضغط.

ات ضبط شبكات توريد وتوزيع وتصريف المياه والمعدات المرتبطة بها وقنوات نقل المياه التابعة لها مثل قنو  (ب

(، ومجاري الضغط وأعمدة/محاور Pressure Tunnels( وأنفاق الضغط )Penstocksجريان المياه )

 ( وما يتصل بها من ملحقات محددة.Hydroelectric) الضغط للمنشآت الكهرومائية

 المنتجات الخاضعة لمتطلبات اللائحة الفنية لأوعية الضغط البسيطة. (ج

 ذ(.موزعات الأيروسول )بخاخات الرذا (د

 التالية: المعدات المخصصة لتشغيل المركبات (ه

 المركبات ذات المحرك ومقطوراتها. -

 الجرارات الزراعية والحرجية. -

 المركبات ذات العجلات الثنائية أو الثلاثية والدراجات الرباعية. -

إحدى اللوائح  تشملها( من هذه اللائحة، التي 5المادة ) حسببوما دونها ( Iالفئة الأولى ) منالمعدات المصنفة  (و

 الفنية التالية:

 المنتجات الخاضعة لمتطلبات اللوائح الفنية لسلامة الآلات. -

 المنتجات الخاضعة لمتطلبات اللائحة الفنية للمصاعد الكهربائية. -

 المنتجات الخاضعة لمتطلبات اللائحة الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد. -

 شتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء.المنتجات الطبية الخاضعة لا  -

المنتجات الخاضعة لمتطلبات اللائحة الفنية لمعدات ونظم الحماية المعدة للاستخدام في الأجواء  -

 القابلة للانفجار.

 المعدات العسكرية ذات العلاقة بالأمن الوطني. (ز

 للاستخدام النووي التي قد يتسبب فشلها في انبع (ح
ً
 اث نشاط إشعاعي.المعدات المصممة خصيصا

معدات التحكم في الآبار المستخدمة في صناعة استكشاف واستخراج النفط أو الغاز أو الطاقة الحرارية  (ط

الأرضية وفي التخزين تحت الأرض والتي تهدف إلى احتواء و/أو التحكم في ضغط الآبار؛ ويشمل ذلك رأس 

 ( وجميع معداتها.Manifolds(، ومشعبات الأنابيب )BOPالبئر، ومانعات الانفجار )

المعدات التي تتألف من أغلفة أو آلات حيث تستند قواعد الأبعاد واختيار المواد والتصنيع في المقام الأول  (ي

ية أو إلى متطلبات القوة الكافية والصلابة والاستقرار لتلبية التأثيرات التشغيلية الثابتة والديناميك

 في التصميم؛ قد تشمل هذه المعدات ما التي لا يشكل الخصائص التشغيلية الأخرى 
ً
 مهما

ً
الضغط عاملا

 يلي:

 المحركات بما في ذلك التوربينات ومحركات الاحتراق الداخلي. -
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(، Gas/Steam Turbines(، والتوربينات الغازية/البخارية )Steam Enginesالمحركات البخارية ) -

(، والمضخات وأجهزة compressors(، والضواغط )Turbo-genetatorsوالمولدات التوربينية )

 (.Actuating Devicesالتشغيل )

( بما في ذلك نظام التبريد، وأجهزة التعويض الحراري لأفران الصهر Blast Furnaces) العالية الصهرأفران  (ك

الغازات  ( وأجهزة غسلDust Extractors( ومستخلصات الغبار )Hot-blast Recuperatorsالعالية )

(، بما في ذلك تبريد Direct Reducing Cupolasمن أفران الصهر، وقباب الاختزال المباشر ) العادمة الخارجة

( وأحواض صهر الفولاذ والمعادن غير الحديدية وإعادة صهرها Gas Convertersالأفران ومحولات الغاز )

 وطرد الغازات منها وسكبها.

( ومعدات التحكم Switchgear) يح الكهربائيةحاويات المعدات الكهربائية ذات الجهد العالي مثل المفات (ل

(Control Gear.والمحولات والآلات الدوارة ) 

 الأنابيب المضغوطة لاحتواء أنظمة النقل، مثل الطاقة الكهربائية والكابلات الهاتفية. (م

 للتر  (ن
ً
كيب السفن والصواريخ والطائرات والوحدات البحرية المتنقلة، بالإضافة إلى المعدات المعدة خصيصا

 على متنها أو دفعها.

معدات الضغط التي تتكون من غلاف مرن مثل الإطارات والوسائد الهوائية والكرات المستخدمة للعب،  (س

 والقوارب القابلة للنفخ، وغيرها من معدات الضغط المماثلة.

 الكاتمات الصوتية للمداخل والمخارج. (ع

 زجاجات أو علب المشروبات الغازية للاستهلاك النهائي. (ف

بار*لتر  500الأوعية المصممة لنقل وتوزيع المشروبات التي لا يتجاوز أقص ى ضغط مسموح به للحجم عن  (ص

(PS*V والحد الأقص ى المسموح به للضغط لا يتجاوز )بار. 7 

 التشريعات والاتفاقيات الخاصة بنقل البضائع الخطرة والملاحة الجوية المدنية. شملهاالمعدات التي ت (ق

 ب في أنظمة تسخين المياه الدافئة.المشعات والأنابي (ر

 بار. 0.5الأوعية المصممة لاحتواء السوائل مع ضغط غاز فوق السائل لا يزيد عن  (ش

 ( الأهداف3المادة )

المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، لمعدات الضغط وملحقاتها،  تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية

ِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية وتحديد إجراءات ت
قويم المطابقة التي يجب على المور 

 التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

ِّد4المادة )
 ( التزامات المور 

ِّديجب على 
 الية:، الالتزام بالمتطلبات التالمور 

 المتطلبات الفنية  4/1
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ِّد استيفاء المتطلبات الفنية لمعدات الضغط وملحقاتها، وذلك على النحو التالي:
 يجب على المور 

 (. 1استيفاء المنتجات للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق ) 4/1/1

 الالتزام بإجراء تقويم المطابقة المطلوب. 4/1/2

( من هذه اللائحة 2أن تستوفي معدات الضغط التالية متطلبات السلامة الأساسية المنصوص عليها في الملحق ) يجب 4/1/3

 الفنية:

 (:4/1/3/2الأوعية المعدة لما يلي، باستثناء تلك المذكورة في فقرة ) 4/1/3/1

سالة والغازات المذابة تحت الضغط والأبخرة، بالإضافة للسوائل التي (أ)
ُ
يكون  الغازات والغازات الم

بار فوق الضغط الجوي الطبيعي  0.5ضغط أبخرتها عند أقص ى درجة حرارة مسموح بها أكبر من 

 مليبار( والتي تقع ضمن الحدود التالية: 1013)

( فيها PS*Vلتر ومقدار ) 1( ذات حجم أكبر من 5/2/1( بند )1للموائع المنتمية للمجموعة ) -

 ((.3( من ملحق )1بار )جدول ) 200ن ( أكبر مPSبار*لتر أو ذات ضغط ) 25أكبر من 

( فيها PS*Vلتر ومقدار ) 1( ذات حجم أكبر من 5/2/2( بند )2للموائع المنتمية للمجموعة ) -

 ((.3( من ملحق )2بار )جدول ) 1000( أكبر من PSبار*لتر أو ذات ضغط ) 50أكبر من 

بار فوق الضغط  0.5ن السوائل التي لا يزيد ضغط بخارها عند أقص ى درجة حرارة مسموح بها ع (ب)

 مليبار( والتي تقع ضمن الحدود التالية: 1013الجوي الطبيعي )

 200( فيها أكبر من PS*Vلتر ومقدار ) 1( ذات حجم أكبر من 1للموائع المنتمية للمجموعة ) -

 ((. 3( من ملحق )3بار )جدول ) 500( أكبر من PSبار*لتر أو ذات ضغط )

( فيها أكبر PS*Vبار ومقدار ) 10( أكبر من PSذات ضغط )( 2للموائع المنتمية للمجموعة ) -

 ((.3( من ملحق )4بار )جدول ) 1000( أكبر من PSبار*لتر أو ذات ضغط ) 10000من 

معدات الضغط المعرضة للحرارة الناتجة عن احتراق الوقود أو مصادر الحرارة الأخرى مع خطورة  4/1/3/2

( Super-heatedد بخار أو مياه فائقة التسخين )( المخصصة لتوليOverheatingحدوث إحماء زائد ) 

لتر بالإضافة إلى جميع قدور )أواني(  2درجة مئوية ولها حجم يزيد عن  110على درجات حرارة أعلى من  

 ((.3( من ملحق )5الضغط )جدول ) 

 الأنابيب المخصصة لما يلي: 4/1/3/3

سالة والغازات المذابة تحت الضغط والأبخرة (أ)
ُ
، بالإضافة للسوائل التي يكون الغازات والغازات الم

بار فوق الضغط الجوي الطبيعي  0.5ضغط أبخرتها عند أقص ى درجة حرارة مسموح بها أكبر من 

 مليبار( والتي تقع ضمن الحدود التالية: 1013)
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( من ملحق 6)جدول ) 25أكبر من  DN( ذات مقاس اسمي 1للموائع المنتمية للمجموعة ) -

(3.)) 

( فيها PS*DNومقدار ) 32أكبر من  DN( ذات مقاس اسمي 2مجموعة )للموائع المنتمية لل -

 ((.3( من ملحق )7بار )جدول ) 1000أكبر من 

بار فوق الضغط  0.5السوائل التي لا يزيد ضغط بخارها عند أقص ى درجة حرارة مسموح بها عن  (ب)

 مليبار( والتي تقع ضمن الحدود التالية: 1013الجوي الطبيعي )

( فيها PS*DNومقدار ) 25أكبر من  DN( ذات مقاس اسمي 1ة للمجموعة )للموائع المنتمي -

 ((.3( من ملحق )8بار )جدول ) 2000أكبر من 

أكبر  DNبار ومقاس اسمي  10( أكبر من PS( ذات ضغط )2للموائع المنتمية للمجموعة ) -

 ((. 3( من ملحق )9بار )جدول ) 5000( فيها أكبر من PS*DNومقدار ) 200من 

( بما 4/1/3/3( إلى )4/1/3/1الضغط والسلامة المخصصة للمعدات التي ذكرت في البنود ) ملحقات 4/1/3/4

 فيها تلك المعدات عند دمجها ضمن مجمعات )تركيبات(.  

 على الأقل من معدات الضغط المشمولة في بند ) 4/1/4
ً
 واحدا

ً
(، 4/1/3يجب أن تستوفي المجمعات التالية، التي تشمل صنفا

 ( من هذه اللائحة الفنية:2اسية المنصوص عليها في الملحق )متطلبات السلامة الأس

درجة  110المجمعات المخصصة لتوليد البخار أو مياه فائقة التسخين على درجات حرارة تزيد عن  4/1/4/1

 على الأقل من معدات الضغط المعرضة للحرارة الناتجة عن احتراق الوقود 
ً
 واحدا

ً
مئوية وتضم صنفا

 خطورة حدوث إحماء زائد.أو مصادر حرارية أخرى مع 

( إذا كان هدف الصانع طرحها في الأسواق وإدخالها الخدمة 4/1/4/1المجمعات التي لم ترد في البند ) 4/1/4/2

 .على هيئة مجمعات

(، يجب أن تستوفي المجمعات المخصصة لتوليد مياه ساخنة على 4/1/4استثناء مما ورد في البند ) 4/1/4/3

دالتي درجة مئوية  110درجة حرارة لا تزيد عن  زو 
ُ
 بالوقود الصلب ومقدار ) ت

ً
( فيها أكبر PS*Vيدويا

( و 2/10(: )2بار*لتر متطلبات السلامة الأساسية المذكورة في البنود التالية من الملحق ) 50من 

 د(.-5أ( و )-5( والفقرات )3/4( و )2/11)

( إلى 4/1/3/1بينة في البنود من )يجب تصميم وتصنيع معدات الضغط والمجمعات التي تقل عن أو تساوي الحدود الم 4/1/5

 للممارسات الهندسية السليمة لضمان الاستخدام الآمن. كما يجب أن تكون معدات 4/1/4( والبند )4/1/3/3)
ً
( وفقا

 الضغط والمجمعات مصحوبة بالإرشادات الكافية للاستخدام.  

 المتطلبات المترولوجية 4/2
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و مضاعفاتها أو أجزائها، لمعدات الضغط، وذلك أثناء التصميم أو ( أSI Unitsيجب استخدام وحدات النظام الدولي )

 التصنيع أو التداول، وذلك وفقا لنظام القياس والمعايرة السعودي.

 المتطلبات المتعلقة بالتغليف  4/3

التأكد من تجميع وترتيب معدات الضغط وملحقاتها، بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقا  4/2/1

 بات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة.لمتطل

ِّ مواد تغليف معدات الضغط من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة.  4/2/2
 التأكد من خلو 

 ( تصنيف معدات الضغط5المادة )

 للملحق )4تصنف معدات الضغط المشار إليها في المادة ) 5/1
ً
 حسب  ( من هذه اللائحة،3( حسب الفئة وفقا

ً
وتصاعديا

 مستوى الخطورة.

 للبنود )  5/2
ً
 (.5/2/2( و )5/2/1لأغراض هذا التصنيف، يجب تقسيم الموائع إلى مجموعتين وفقا

( تضم الموائع الخطيرة وهي المواد الكيميائية أو المستحضرات الخطيرة )مخاليط المواد 1المجموعة ) 5/2/1

 الكيميائية ومحاليلها(.

 فة بأنها: ( موائع معرو 1تضم المجموعة )

انفجارية، أي تلك التي يمكن أيضا أن تتفاعل بشكل طارد للحرارة دون وجود الأكسجين الجوي لتنتج  -

تحت ظروف فحص محددة بالانفجار أو بنشر سريع للحريق  تتسببغازات بشكل سريع، وتلك التي 

 أو بالانفجار عند تسخينها وهي شبه محصورة.

السائلة التي لها درجة وميض منخفضة جدا ودرجة غليان  ذات قابلية شديدة للاشتعال أي تلك -

 منخفضة، وتلك الغازية القابلة للاشتعال عند ملامستها للهواء على درجة حرارة وضغط المحيط.

ذات قابلية عالية للاشتعال أي تلك التي يمكن أن تسخن لدرجة الاحتراق عند ملامستها للهواء على  -

للطاقة، أو السائلة التي لها نقطة وميض منخفضة جدا، أو تلك  درجة حرارة المحيط دون استعمال

 التي عند ملامستها للماء أو الهواء الرطب تنتج غازات ذات قابلية عالية للاشتعال بكميات خطيرة.

 ذات قابلية للاشتعال )عندما تكون درجة الحرارة العظمى المسموحة أعلى من درجة حرارة الوميض(. -

تي يتسبب استنشاق أو ابتلاع أو امتصاص الجلد كميات صغيرة جدا منها في سامة جدا أي تلك ال -

 الموت أو ضرر بالصحة بشكل حاد أو مزمن.

سامة أي تلك التي يتسبب استنشاق أو ابتلاع أو امتصاص الجلد كميات صغيرة منها في الموت أو ضرر  -

 بالصحة بشكل حاد أو مزمن.
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مواد كيميائية أخرى  ملامستهال الطارد للحرارة عند مؤكسدة أي تلك التي تسبب زيادة التفاع -

 القابلة للاشتعال منها.
ً
 وخصوصا

 (.5/2/1( تضم جميع الموائع غير المذكورة في بند )2المجموعة ) 5/2/2

ن وعاء من عدة حجرات، فيجب تصنيفه بأعلى فئة من 5/3 فئات الحجرات الفردية. وعند احتواء حجرة ما على عدة  إذا تكو 

 على المائع ذي أعلى فئة.موائع، فيجب أ
ً
 ن يكون تصنيفه مبنيا

 ( البيانات الإيضاحية6المادة )

ة لوضعها وعرضها في السوق ما يلي: يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بمعدات الضغط، عدَّ
ُ
 الم

حة الفنية والمواصفات أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتج مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائ 6/1

نة في الملحق )  (.1القياسية ذات العلاقة؛ المبي 

أن تتضمن البيانات الإيضاحية، المعلومات والتحذيرات وإرشادات التشغيل، وأن تكون بخط واضح وطريقة يَصعُب  6/2

 إزالتها.

ن باللغة العربية. أن تكون البيانات باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، 6/3  وتكون العبرة بما دُو 

 تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية  6/4
 

ألا

 السائدة في المملكة.

 ( إجراءات تقويم المطابقة7المادة )

ِّد  7/1
(، 3( الموضحة في الملحق )IIالثانية )و  (Iتين الأولى )للفئ –وضع معدات الضغط في السوق المسؤول عن  -يجب على المور 

 للمواصفة Type 1aالحصول على شهادة مطابقة نموذج )
ً
 ISO/IEC 17067( صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة، وفقا

 .(4كما هو موضح في الملحق )

ِّد  7/2
( الموضحة في الملحق IV( والرابعة )IIIة )للفئتين الثالث -المسؤول عن وضع معدات الضغط في السوق  -يجب على المور 

 للمواصفة Type 3(، الحصول على شهادة مطابقة نموذج )3)
ً
 ISO/IEC( صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة، وفقا

 .(5كما هو موضح في الملحق ) 17067

موردة إلى السوق السعودي من ( من المنتجات الخاضعة لمجال اللائحة Iفي حال كانت المنتجات المشمولة في الفئة الأولى ) 7/3

 قبل الصانع أو ممثله القانوني، فيكتفى بإصدار إقرار مورد بالمطابقة.

د، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة  7/4 ذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّ ِّ
نف 
ُ
يجب أن ت

نة في الملحق )الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ الم  (.1بي 

 فني يتضمن ما يلي:  7/5
ٌ
 يجب أن يُرفق مع المنتَج ملف

د( بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق ) (أ ِّد )الصانع/المور 
 (.6إقرار المور 
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 وثيقة تقييم المخاطر. (ب

ِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفنييجب على  7/6
وشهادات المطابقة،  المور 

ب منه ذلك. لِّ
ُ
تُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما ط ثبِّ

ُ
قة ت

 
 وأي معلومات أخرى موث

عتبر  7/7
ُ
وملحقاتها الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها  معدات الضغطت

 في هذه اللائحة الفنية.

 ( مسؤوليات الجهات الرقابية8المادة )

 تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

رفقة مع الإرساليات.  8/1
ُ
دة، والوثائق الفنية الم  التحقق من استيفاء معدات الضغط، لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّ

لتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى سحب عينات من معدات الضغط، وإحا -عشوائيا  –يحق للجهات الرقابية  8/2

 مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

ِّدين  8/3
 تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.)صانعين ومستوردين( يحق للجهات الرقابية تحميل المور 

ة من المستودعات واتخاذ عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجا 8/4 ت المعنيَّ

 الإجراءات النظامية في حقها.

 ( مسؤوليات سلطات مسح السوق 9المادة )

 تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

نة في مستودعات التجا 9/1 ر تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّ

نة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات  والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّ

 القياسية ذات العلاقة. 

ِّدين )صانعين ومستوردين(، وذلك لإجراء الاختبارات  9/2
نات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المور  سحب عي 

 .اللائحة الفنيةمن مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه  اللازمة والتأكد

لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق  -المعروض والمخزَّن  -عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج  9/3

ق الإجراءات والعقوبات طبَّ
ُ
(، 9الواردة في المادة ) تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وت

 وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.  

 ( المخالفات والعقوبات10المادة )

ر صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى  10/1
َ
يُحظ

 .الإعلان عنها
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لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن  ئحة الفنية سببا كافيااللا يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه  10/2

  :هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية

 عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها. (أ

ِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة. (ب
 عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المور 

 الوثائق الفنية. نقصعدم توفر أو  (ج

 .البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام نقصعدم توفر أو  (د

تخاذ جميع الإجراءات ا -حسب الحالة  -اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه  10/3

 من السوق، ولها في سبيل ذلك: اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها

بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف   -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف  -تكليف الجهة المخالفة  (أ

لال المدة الزمنية التي تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه )حسب طبيعة المنتج( وذلك خ

 .تحددها سلطات مسح السوق 

ولسلطات مسح  ،إجراء آخر لاستدعائها من الأسواقالقيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي  (ب

ل الجهة المخالفة جميع التكاليف   -حسب الحالة  - السوق  الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحم 

 ى ذلك.المترتبة عل

بما المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، المنتجات عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه  10/4

رة الشهادة وفقا للائحة قبول في ذلك  إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِّ

 جهات تقويم المطابقة.

الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة  دون  10/5

 للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

 ( أحكام عامة11المادة )

ِّد كامل المسؤولي 11/1
ل المور  ق عليه العقوبات التي ينص عليها يتحمَّ ة القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبَّ

 نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.

ِّد بجميع الأنظمة/الل لا تحول هذه اللائحة 11/2
وائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول الفنية دون التزام المور 

 المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

ِّدي  11/3
، الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتش ي الجهات الرقابية معدات الضغطيجب على جميع مور 

 يع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.وسلطات مسح السوق جم

أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى  إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتض ى أحكام هذه اللائحة الفنية، 11/4

 يحقق المصلحة العامة.لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما 
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ِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى  11/5
يجوز للمور 

دها الهيئة. ِّ
حد 

ُ
 الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية ت

من صحة  وتتحققة الجودة، الهيئة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علام تدرس 11/6

 الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.  وتتخذهذه الشكاوى، 

ِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة يحق  11/7
للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المور 

 اذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخ

عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة )ما عدا  11/8

م بطلب جديد.   التعديلات الشكلية( فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغيا لهذا المنتج، ولابد من التقدُّ

للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما  11/9

 يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

 ( أحكام انتقالية12المادة )

 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 180تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن  12/1
ً
 يوما

ِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه 1اة أحكام الفقرة )مع مراع 12/2
( من هذه المادة، يُعطى مهلة للمور 

 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 365اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 
ً
 يوما

 .ئحة الفنيةكل اللوائح السابقة في مجال هذه اللا  -بعد اعتمادها  -تلغي هذه اللائحة الفنية  12/3

 ( النشر13المادة )

نشر هذه 
ُ
 في الجريدة الرسمية. اللائحة الفنيةت
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 (1الملحق )

 قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة  أ( 

 رقم المواصفة القياسية عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية عنوان المواصفة باللغة العربية الرقم

1  

ــــنـــاعيـــة  ــ ــ ــ ــ ــــمـــامـــات الصــ ــ ــ ــ ــ ــــمـــام  -الصــ ــ ــ ــ ــ صــ

ـــغــــل متعـــــدد ال ــ ــ ــ ــ لفـــــات وملحقـــــات المشـــ

 الميكانيكي

Industrial Valves - Multi-Turn 

Valve Actuator Attachments SASO GSO ISO 5210 

2  
ـــمامات الصــــــناعية  ـــمامات  -الصـــ الصـــ

 البوابية الفولاذية

Industrial Valves - Steel Gate 

Valves 
SASO-GSO-EN 1984 

3  
ـــ اختبار  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــناعية ـ ــ ــ ــ ــ ـــمامات الصـــ ــ ــ ــ ــ الصـــ

 الضغط للصمامات

Industrial Valves - Pressure 

Testing Of Metallic Valves 
SASO GSO ISO 5208 

4  
ـــمامات الصــــــناعية  ـــمامات  -الصـــ الصـــ

 البوابية المصنوعة من حديد الزهر 

Industrial Valves – Cast Iron 

Gate Valves 
SASO-GSO-EN 1171 

5  

ـــمامات الصــــــناعية  ـــمامات  -الصـــ الصـــ

 الحاجبية المعدنية 

Industrial Valves - Diaphragm 

Valves Made Of Metallic 

Materials 

SASO-GSO- EN-13397 

6  
ـــمامات الصــــــناعية  ـــمامات  -الصـــ الصـــ

 الكروية المصنوعة من حديد الزهر 

Industrial Valves - Cast Iron 

Globe Valves 
SASO-GSO-EN-13789 

7  
ـــمامات الصــــــناعية  ـــمامات  -الصـــ الصـــ

 الفولاذية ذات اتجاه واحد 

Industrial Valves - Steel Check 

Valves 
SASO-GSO- EN-14341 

8  
ـــمامات الصــــــناعية  ـــمامات  -الصـــ الصـــ

 الكروية لمواد اللدائن الحرارية 

Industrial Valves - Ball Valves Of 

Thermoplastics Materials 
SASO- GSO ISO-16135 

9  

ـــــناعية  ــ ــ ـــمامات الصـ ــ ــ ــ ـــمامات  -الصـ ــ ــ ــ صـ

ـــــتيك ــ ــ ــ ـــــة من المواد البلاســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الفراشـ يــ

 الحرارية 

Industrial Valves - Butterfly 

Valves Of Thermoplastics 

Materials 

SASO- GSO -ISO- 16136 

10  

ـــــناعية  ــ ــ ـــمامات الصـ ــ ــ ــ ـــمامات  -الصـ ــ ــ ــ صـ

ـــــة  ـــتــيــكــيــ ــ ــ ــ ــ ــ الــفــحــص مــن المــواد الــبــلاســ

 الحرارية 

Industrial Valves - Check Valves 

Of Thermoplastics Materials SASO- GSO -ISO- 16137 

11  

ـــــم ــ ــ ـــــناعية الصـ ــ ــ ـــمامات  -امات الصـ ــ ــ ــ صـ

ـــــة  ــــتـيـكيــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء مـن المـواد الـبـلاســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الـغشـ

 الحرارية 

Industrial Valves - Diaphragm 

Valves Of Thermoplastics 

Materials 

SASO- GSO -ISO-16138 
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12  

ـــــناعية  ــ ــ ـــمامات الصـ ــ ــ ــ ـــمامات  -الصـ ــ ــ ــ صـ

ـــــة  ـــتـــيـــكـــيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مـــن المـــواد الـــبـــلاسـ الـــبـــوابــ

 الحرارية 

Industrial Valves - Gate Valves 

Of Thermoplastics Materials 
SASO-GSO-ISO-16139 

13  

ـــمامات الصــــــناعية  ـــمامات  -الصـــ الصـــ

الــكــرويـــــــة مــن المــواد الــبــلاســـــــــــــــتــيــكــيـــــــة 

 الحرارية 

Industrial Valves - Globe Valves 

Of Thermoplastics Materials 
SASO- GSO ISO-21787 

14  
ــــنـــــاعيـــــة ــ ــ ــ ــ ــــات الصــ ـــامـ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ـــار  -الصــ اختبــ

 الضغط للصمامات المعدنية 

Industrial Valves - Pressure 

Testing Of Metallic Valves 
SASO- GSO -ISO-5208 

15  

قدرة الموائع )الســــوائل( الهيدروليكية 

ـــغــــط،  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل الضــ ـــلــــيــ ــــات تــــقـ ـــامـــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صـ

ـــمامات  ـــلة وصـــ ـــلســـ ـــمامات المتســـ والصـــ

ـــق،  ــــنـــ ــــخــ ــــات الــ ـــامـــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــغ و صـ ــــفــــــريــ ــــتــ الــ

أسـطح التثبيت  -وصـمامات الفحص 

 )التركيب(

Hydraulic Fluid Power — 

Pressure Reducing Valves, 

Sequence Valves, Unloading 

Valves, Throttle Valves And 

Check Valves — Mounting 

Surfaces 

SASO- GSO -ISO-5781 

16  

ـــمامات الصــــــناعية  ـــمامات  -الصـــ الصـــ

الفولاذية الكروية والصــــــــــــمامات ذات 

 اتجاه واحد 

Industrial Valves - Steel Globe 

And Globe Stop And Check 

Valves 

SASO-GSO- EN-13709 

17  

ــــمــامــات  –معــدات الري الزراعيــة  ــ ــ ــ ــ صــ

ـــــات  –الــري  ـــامــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ــ الــجــزء الــرابــع : صـ

 الهواء 

Agricultural Irrigation 

Equipment - Irrigation Valves – 

Part 4: Air Valves 

SASO-ISO-9635-4 

18  

ــــمــامــات  –معــدات الري الزراعيــة  ــ ــ ــ ــ صــ

ــــمــامــات  –الري  ــ ــ ــ ــ الجزء الخــامس : صــ

 التحكم 

Agricultural Irrigation 

Equipment - Irrigation Valves – 

Part 5: Control Valves 

SASO-ISO-9635-5 

19  

الصـــــناعات البترولية والغاز الطبيعي 

ــــمـــــام الأمـــــان الجوفيـــــة  - ــ ــ ــ ــ  -أنظمـــــة صــ

ـــل  ــ ـــغــيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب والـتشــ ــــمــيــم والـتــركـيــ ــ ــ ــ ــ الـتصـــ

 والإصلاح 

Petroleum And Natural Gas 

Industries - Subsurface Safety 

Valve Systems - Design, 

Installation, Operation And 

Redress 

SASO-GSO-ISO-10417 
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20  

ــــنـــاعيـــة  ــ ــ ــ ــ ــــمـــامـــات الصــ ــ ــ ــ ــ القيـــاس  -الصــ

ـــل  ــ ــ ــــيـ ــ ــــأهــ ــ ــــتــ ــ ـــــراءات الــ ــ ـــار وإجـ ــ ــ ــــبـ ــ ــــتــ ــ والاخــ

ــــات ـــــاثـــ ـــــة  لـلانـبـعــ ـــــربــ ــ ــ ــ ــ : 2الـجـزء  -المـتســ

 اختبار قبول الإنتاج للصمامات

Industrial Valves -- 

Measurement, Test And 

Qualification Procedures For 

Fugitive Emissions -- Part 2: 

Production Acceptance Test Of 

Valves 

SASO- GSO-ISO-15848-2 

21  

ـــــناعية ــ ــ ــ ـــمامات الصـ ــ ــ ــ ــ ـــمامات  -الصـ ــ ــ ــ ــ صـ

لــحــرارة الــعــزل لــتــطــبــيــقـــــــات درجـــــــات ا

الجزء الأول: تصــــــــــــــميم  -ة ضـــــــــــــــالمنخف

 وتصنيع واختبار المنتج

Industrial Valves - Isolating 

Valves For Low-Temperature 

Applications – Part 1: Design, 

Manufacturing And Production 

Testing 

SASO-GSO-ISO-28921-1 

22  

الصــــمامات الكروية المعدنية للبترول 

ـــ ــ ـــــائــيــ ـــــات  ةوالــبـــتـــروكــيـــمـــيــ ـــــاعــ ــــنــ ــ ــ ــ ــ ــ و الصــ

 المرتبطة بها

Metal Ball Valves For Petroleum, 

Petrochemical And Allied 

Industries 

SASO- GSO ISO 17292 

23  
ـــث  -لمراجــــــل البخــــــاريــــــة ا ــ ـــــالـ الجزء الثـ

 عشر : صمامات الأمان 

Steam Boilers- Part 13: Safety 

Valves 
SASO-GSO 1719 

24  
ــــنــــاعيــــة  ــ ــ ــ ــ ــــمــــامــــات الصــ ــ ــ ــ ــ  للأغراضالصــ

 البيانات الإيضاحية -العامة 

General Purpose Industrial 

Valves - Marking 
SASO-GSO ISO 5209 

25  
ــــنـــاعيـــة ــ ــ ــ ــ ــــمـــامـــات الصــ ــ ــ ــ ــ ملحقـــات  -الصــ

 الدوار للمشغل الميكانيكيالجزء 

Industrial Valves - Part-Turn 

Actuator Attachments 
SASO-GSO ISO 5211 

26  

صــــــــــــــــــــــمـــــــــامـــــــــات الـــــــــفـــــــــولاذ الـــــــــكـــــــــرويـــــــــة 

ـــــة  ـــامــ ــ ــــات الــعــ ــــدامـــ ــــتــخـــ ــ ــ ــ ــ ــ  لأغــراضلــلاسـ

 الصناعية تالتطبيقا

Steel Ball Valves For General-

Purpose Industrial Applications 
SASO-GSO ISO 7121 

27  
ـــمامات الب عزم  -لاســـــتيك الحرارية صــ

 طريقة الاختبار -الدوران 

Thermoplastics Valves - Torque - 

Test Method 
SASO-GSO ISO 8233 

28  
قوة  --صـــمامات البلاســـتيك الحرارية 

 الاختبارطريقة  --الإجهاد 

Thermoplastics Valves - Fatigue 

Strength - Test Method 
SASO-GSO ISO 8659 

29  
ـــــمـامـات ا ــ ــ ــ ـــلات قفـل الصـــ ــ ــ ــ ــ لبوابـة بوصـــ

 المزلاج الصلبة
Bolted Bonnet Steel Gate Valves SASO-GSO ISO 6002 

30  
ـــامــــات الخــــانقــــة ذات القرص  ـــــمـ ــ ــ ــ الصـــ

 العامة للأغراضالمعدني 

Metallic Butterfly Valves For 

General Purposes 
SASO-GSO ISO 10631 



 01-02-05-22-187-إ.م       
      

       
 

 
 هيئة المواصفات السعودية         
         www.saso.gov.sa 

 71من  19الصفحة 
 

31  

قدرة الموائع )الســــوائل( الهيدروليكية 

ــــات التحكم  -- ــــامـ ـــــمـ ــ ــ ــ الهيـــــدروليكي صـــ

ـــــمين الكهربائي  ــ :  3الجزء  -ذات التضــ

ـــــمــامــات التحكم  ــ ــ ــ طرائق الاختبــار لصـــ

 بالضغط

Hydraulic Fluid Power - 

Electrically Modulated 

Hydraulic Control Valves – Part 

3: Test Methods For Pressure 

Control Valves 

SASO-ISO-10770-3 

32  

يكية قدرة الموائع )الســــوائل( الهيدرول

صـــمامات رباعية المنفذ وصـــمامات  –

و  02التحكم رباعية الاتجاه بمقاس 

 أبعاد التثبيت – 05و  03

Hydraulic Fluid Power -- Four-

Port Modular Stack Valves And 

Four-Port Directional Control 

Valves, Sizes 02, 03 And 05 -- 

Clamping Dimensions 

SASO-GSO ISO 7790 

33  

رة الموائع )الســــوائل( الهيدروليكية قد

ـــغط  -- ــ ــ ــ ــ ـــامـــــات تخفيف الضـــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ  --صــ

 (أسطح التثبيت )التركيب

Hydraulic Fluid Power - 

Pressure-Relief Valves - 

Mounting Surfaces 

SASO-GSO ISO 6264 

34  

 –لـــقـــــــدرة الـــهـــيـــــــدرولـــيـــكـــيـــــــة لـــلـــمـــوائـــع 

ـــــدفــــق  ــــات الــــتــــحــــكــــم فــــي الــــتــ ـــامـــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ صـ

 طرق التحكم –والضغط 

Hydraulic Fluid Power - Valves 

Controlling Flow And Pressure - 

Test Methods 

SASO- GSO ISO 6403 

35  

قدرة الموائع )الســــوائل( الهيدروليكية 

الصمامات الوعائية المنزلقة ثنائية  –

 التجاويف –المنفذ 

Hydraulic Fluid Power - Two-

Port Slip-In Cartridge Valves - 

Cavities 

SASO-GSO ISO 7368 

36  

 -الصناعات البترولية والغاز الطبيعي

ـــــل  ـــــب الـــنـــقــ ـــــابـــيــ ـــــة خـــطـــوط أنــ  -أنـــظـــمــ

 صمامات خطوط الأنابيب

Petroleum And Natural Gas 

Industries - Pipeline 

Transportation Systems - 

Pipeline Valves 

SASO-GSO-ISO-14313 

37  

 –قـــــــدرة المــــــوائــــــع الــــــهــــــيـــــــدرولــــــيــــــكــــــيـــــــة 

ــــات  ـــامـــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواص  –الصـ ـــــد خــ ـــــديــ ــــحــ تــ

 تفاضلي )الفرقي( والتدفقالضغط ال

Hydraulic Fluid Power — 

Valves — Determination Of 

Differential Pressure/Flow Rate 

Characteristics 

SASO-ISO-4411 

38  

الصــــــــــــــمــــامــــات الكرويــــة الفولاذيــــة مع 

ـــــاء  ـــــلغـــطــ ـــــات  تـــقـــفــ بـــمـــزلاج لـــتـــطـــبـــيـــقــ

 الاغراض العامة

Bolted Bonnet Steel Globe 

Valves For General-Purpose 

Applications 

SASO-GSO ISO 12149 

39  

ـــــة المــوائــع  ـــــاقــ ــــات طــ ـــــة ومــكــونـــ  –أنــظــمــ

 –صــــــــــــــمـــامـــات تحكم ربـــاعيـــة الاتجـــاه 

 أسطح التثبيت

Hydraulic Fluid Power - Four-

Port Directional Control Valves - 

Mounting Surfaces 

SASO-GSO ISO 4401 
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40  

ـــــة مـــــن  ـــلامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة والسـ ـــــايــ أجـــــهـــــزة الـــــحـــــمــ

ـــــة  ـــعــ ـــغـــــوط المـــــرتـــــفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : 1الـــــجـــــزء  -الضـ

 صمامات السلامة

Safety Devices For Protection 

Against Excessive Pressure – 

Part 1: Safety Valves 

SASO-GSO-ISO-4126-1 

41  

قدرة الموائع )الســــوائل( الهيدروليكية 

ـــمامات التحكم لمعادلة التدفق  – ــ ــ ــ صـ

 أسطح التثبيت )التركيب( –

Hydraulic Fluid Power -- 

Compensated Flow-Control 

Valves -- Mounting Surfaces 

SASO-GSO ISO 6263 

42  

قدرة الموائع )الســــوائل( الهيدروليكية 

الصـــــــــــــــمـــــــامـــــــات المـتـعـــــــددة ربـــــــاعـيـــــــة  --

ـــــية المنفذ  ــ ــ ــــطح التثبيت  --وخماسـ ــ ــ أســ

 )التركيب(

Hydraulic Fluid Power - Four- 

And Five-Port Servovalves - 

Mounting Surfaces 

SASO-GSO ISO 10372 

43  

قــــدرة الموائع )الســــــــــــــوائــــل( التي تعمــــل 

ـــغوط  ــ ــ ــ ــ ـــمامات  --بالهواء المضــ ــ ــ ــ ــ  --الصــ

الــبــيـــــــانـــــــات المـــــــدرجـــــــة فــي مــطــبــوعـــــــات 

 الموردين

Pneumatic Fluid Power - Valves 

- Data To Be Included In Supplier 

Literature 

SASO-GSO ISO 17082 

44  

قدرة الموائع )الســــوائل( الهيدروليكية 

ـــــمار ثنائي  -- ــ ــ ــ وثلاثي ورباعي المنفذ مســ

 التجاويف --في الصمامات الوعائية 

Hydraulic Fluid Power - Two-, 

Three- And Four-Port Screw-In 

Cartridge Valves - Cavities 

SASO-GSO ISO 7789 

45  

قدرة الموائع )الســــوائل( الهيدروليكية 

ـــمامات، فرعية  -- ــ ــ ــ ــ تحديد منافذ الصـ

ـــات الألــواح، وأجــهــزة الــتــحــكــم والمــ ــ لــفــ

 اللولبية

Hydraulic Fluid Power - 

Identification Of Valve Ports, 

Subplates, Control Devices And 

Solenoids 

SASO-GSO ISO 9461 

46  

 -الصناعات البترولية والغاز الطبيعي

ـــــل  ـــــب الـــنـــقــ ـــــابـــيــ ـــــة خـــطـــوط أنــ  -أنـــظـــمــ

 صمامات خطوط الأنابيب

Petroleum And Natural Gas 

Industries - Pipeline 

Transportation Systems - Subsea 

Pipeline Valves 

SASO-GSO ISO 14723 

47  

ـــامــــات البوابيــــة الفولاذيــــة مع  ــــمـ ــ ــ ــ ــ الصــ

ـــــاء  ـــطــ ــ ـــــلغــ ــــفــ ــــقـــ ـــرول  تـــ ــ ـــــتــ ــــبــ ـــلـــ ــ ـــــزلاج لــ ــــمــ بـــ

والصناعات المرتبطة  ةوالبتروكيميائي

 بها

Bolted Bonnet Steel Gate Valves 

For The Petroleum, 

Petrochemical And Allied 

Industries 

SASO-GSO ISO 10434 

48  

ــــات  ـــامـــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة الصــ ــ ـــــة الـــفـــولاذيــ الـــبـــوابـــيــ

ـــــات المغير والكرويـــة و  ــ ــ ــ ــ ــ رجعـــة للمقـــاسـ

DN 100  ـــرول ــ ــ ـــــتــ ــ ــــبــ ــ ــ ـــلـ ــ ــ ـــــر لــ ــ ـــغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والاصـ

 وصناعات الغاز الطبيعي

Steel Gate, Globe And Check 

Valves For Sizes DN 100 And 

Smaller, For The Petroleum And 

Natural Gas Industries 

SASO-GSO ISO 15761 



 01-02-05-22-187-إ.م       
      

       
 

 
 هيئة المواصفات السعودية         
         www.saso.gov.sa 

 71من  21الصفحة 
 

49  

ـــــة مـــــن أ ـــلامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة والسـ ـــــايــ جـــــهـــــزة الـــــحـــــمــ

ـــــة  ـــغــــوط المــــرتــــفــــعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : 4الــــجــــزء  --الضــ

 صمامات السلامة التي تعمل بالمقود

Safety Devices For Protection 

Against Excessive Pressure – 

Part 4: Pilot-Operated Safety 

Valves 

SASO-GSO ISO 4126-4 

50  

ـــــتخدمة في  ــ ــ ـــمامات المعدنية المسـ ــ ــ ــ الصـ

ـــــة ــــفـــــهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الأنـــــبـــــوب المشــ ـــظـــــمــ )ذات  أنــ

ــــات(  ــ ــــ أبعاد الوجه للوجه -الفلانشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ

 والمركز للوجه

Metal Valves For Use In Flanged 

Pipe Systems - Face-To-Face And 

Centre-To-Face Dimensions 

SASO-GSO ISO 5752 

51  

ـــــة مـــــن  ـــلامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة والسـ ـــــايــ أجـــــهـــــزة الـــــحـــــمــ

ـــــة  ـــغــــوط المــــرتــــفــــعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : 2الــــجــــزء  --الضــ

صــــمامات ســــلامة القرص الحامي من 

 الانفجار

Safety Devices For Protection 

Against Excessive Pressure – 

Part 2: Bursting Disc Safety 

Devices 

SASO-GSO ISO 4126-2 

52  

قـــــدرة الموائع)الســــــــــــــوائـــــل( التي تعمـــــل 

الصمامات  2/  3 --بالهواء المضغوط 

ـــــل بـــمـــلـــف لـــولـــ ـــي ـــب  -الـــتـــي تـــعـــمــ ــ تـــركـــيــ

 واجهة السطوح

Pneumatic Fluid Power - 3/2 

Solenoid Valves - Mounting 

Interface Surfaces 

SASO-GSO ISO 15218 

53  

الســـلامة للحماية من الضـــغط  أجهزة

ـــــد  ــــجــــــزء  --الــــــزائــ ـــــات 10الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاسـ ــــقــ : مــ

ـــــائــــل  ــ ــ ــ ــ ــ ـــامــــات الأمــــان للغــــاز/الســـ ـــــمـ ــ ــ ــ صـــ

 المتدفق على مرحلتين

Safety Devices For Protection 

Against Excessive Pressure – 

Part 10: Sizing Of Safety Valves 

For Gas/Liquid Two-Phase Flow 

SASO-GSO ISO-4126-10 

54  

ـــــة مـــــن  ـــلامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة والسـ ـــــايــ أجـــــهـــــزة الـــــحـــــمــ

ـــــة  ـــغــــوط المــــرتــــفــــعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : 3الــــجــــزء  --الضــ

ـــلامة والقرص الحامي  ــ ـــمامات الســـ ــ صـــ

 من الانفجار في حال وضعهما معا

Safety Devices For Protection 

Against Excessive Pressure – 

Part 3: Safety Valves And 

Bursting Disc Safety Devices In 

Combination 

SASO-GSO-ISO-4126-3 

55  

صــــــــــــــمـــــــامـــــــات البلاســــــــــــــتيـــــــك الحراريـــــــة 

 اختبارطرق  --للتطبيقات الصناعية 

ــــات  ـــغــط والمــتــطــلــبـــ ــ ــ ــ ــ ــ : 2الــجــزء  --الضــ

 والمتطلبات الأساسية الاختبارظروف 

Thermoplastics Valves For 

Industrial Applications - 

Pressure Test Methods And 

Requirements – Part 2: Test 

Conditions And Basic 

Requirements 

SASO-GSO-ISO-9393-2 
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56  

ـــــة  ـــــاويــ ـــــة الحــ ــــات الأوعيــ الجزء  -مكونـــ

ـــــة  ـــــة الــتــنــقــيــ ـــــة وأنــظــمــ الــرابــع : الــتــهــويــ

الغــــــازيــــــة كـــــاـلمرشــــــــــــــحــــــات والمصـــــــــــــــــــائــــــد 

وصـــــــــــــمامات الأمان ووســـــــــــــائل التحكم 

 والحماية

Components For Containment 

Enclosures – Part 4: Ventilation 

And Gas-Cleaning Systems Such 

As Filters, Traps, Safety And 

Regulation Valves, Control And 

Protection Devices 

SASO-ISO-11933-4 

57  

ـــــالــهــواء  ـــــل بــ ـــــة المــوائــع الــتــي تــعــمــ ـــــاقــ طــ

ـــغـــوط  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات تـــحـــكـــم  –المضـ ـــامـــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ــ صــ

ــــيــــة الاتجــــاه وأحجــــام  ــ ــ ــ ــ مم  18خمــــاســ

ت )تركيــب( : تثبيــ1الجزء  –مم  26و

 واجهة السطوح

Pneumatic Fluid Power - Five-

Port Directional Control Valves, 

Sizes 18 Mm And 26 Mm – Part 

1: Mounting Interface Surfaces 

Without Electrical Connector 

SASO-GSO-ISO-15407-1 

58  

قــــدرة الموائع )الســــــــــــــوائــــل( التي تعمــــل 

حكم صـــمامات ت –بالهواء المضـــغوط 

ــــيــــة الاتجــــاه وأحجــــام  ــ ــ ــ ــ مم  18خمــــاســ

: تثبيــت )تركيــب( 2الجزء  –مم  26و

ــلة كهربائية  ــ ــ ــ ـــطوح مع وصـ ــ ــ واجهة الســ

 اختيارية

Pneumatic Fluid Power - Five-

Port Directional Control Valves, 

Sizes 18 Mm And 26 Mm – Part 

2: Mounting Interface Surfaces 

With Optional Electrical 

Connector 

SASO-GSO-ISO-15407-2 

59  

ـــــتيكية لإمداد  ــ ــ ــ أنظمة الأنابيب البلاســـ

مــــــادة البولي أميــــــد  –الوقود الغــــــازي 

ـــــدن ) ـــب PA-Uغير اللـ ــ ـــــابيـ ـــــة أنـ ( أنظمـ

ـــــل  ــــيــ ــ ــ ــ ــ ـــهر والتوصــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالصـ ـــــل بــ ــــيــ ــ ــ ــ ــ التوصــ

 : الصمامات 4الجزء  –الميكانيكي 

Plastics Piping Systems For The 

Supply Of Gaseous Fuels - 

Unplasticized Polyamide (PA-U) 

Piping Systems With Fusion 

Jointing And Mechanical 

Jointing - Part 4: Valves 

SASO-ISO-16486-4 

60  

قـــــــدرة المـــــوائـــــع  الـــــتـــــي تـــــعـــــمـــــــل الـــــهـــــواء 

ـــغوط  ــ ــ ــ ــ ـــغط الهواء  –المضـــ ــ ــ ــ ــ منظم ضـــ

ـــغوط  و منظم الفلتر  ــ ــ ــ ــ الجزء  –المضـــ

الأول : الخصـــائص الرئيســـية المدرجة 

ـــــات في  مطبوعـــــــات الموردين  ومتط لبــ

 بيانات المنتج

Pneumatic Fluid Power -- 

Compressed Air Pressure 

Regulators And Filter-

Regulators -- Part 1: Main 

Characteristics To Be Included In 

Literature From Suppliers And 

Product-Marking Requirements 

SASO-GSO-ISO-6953-1 
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61  

ــــواء قـــــــدرة المـــــوائـــــع الـــــتـــــي تـــــعـــــمـــــــل ا ـــهـ لــ

ـــغوط  ــ ــ ــ ــ ـــغط الهواء   –المضـــ ــ ــ ــ ــ منظم ضـــ

ـــغوط  و منظم الفلتر  ــ ــ ــ ــ الجزء  –المضـــ

الــــثـــــــانــــي : طــــرق الاخــــتــــبـــــــار لــــتــــحـــــــديـــــــد 

الخصــــــــــــــــائص الرئيســــــــــــــيـــة المـــدرجـــة في 

 مطبوعات الموردين

Pneumatic Fluid Power -- 

Compressed Air Pressure 

Regulators And Filter-

Regulators -- Part 2: Test 

Methods To Determine The 

Main Characteristics To Be 

Included In Literature From 

Suppliers 

SASO-GSO-ISO-6953-2 

62  

ـــاز  ــ ــــام الــغــ ـــــدات لــحـــ ـــــات  –مــعــ مــنــظــمــ

ـــــددة  ـــعـــ ــ ــــتـــ ــ ـــــة المــ ــــمـــ ــ ـــظــ ــ ـــلأنـــ ــ ـــط لـــ ــ ـــغـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الضــ

ــــام، الـــقـــطـــع  ـــــة فـــي الـــلـــحـــ ــــدمــ ــــتـــخـــ ــ ــ ــ ــ ــ المســ

ـــــة أكــبــر مــن  ــــات المــرتــبــطــ  30والــعــمــلــيـــ

 بار( 300)ميجا باسكال 

Gas Welding Equipment - 

Pressure Regulators For 

Manifold Systems Used In 

Welding, Cutting And Allied 

Processes Up To 30 Mpa (300 

Bar) 

SASO-GSO ISO 7291 

63  

ـــاز  ـــات  –معـــــدات اللحـــــام بـــــالغــ منظمــ

ـــغط مع  ــ ــ ــ ــ ــ ــــات الضـ ـــغط ومنظمـــ ــ ــ ــ ــ ــ الضـ

ـــطوانـــــات  ــ ــ ــ ــ ــــدفق لأســـ ــــاس التـ أجهزة قيـ

الغاز المســــــتخدمة في اللحام، والقطع 

ـــــة حتى  ــــات المرتبطــ ـــــار  300والعمليـــ بــ

 ميغا باسكال( 30)

Gas Welding Equipment - 

Pressure Regulators And 

Pressure Regulators With Flow-

Metering Devices For Gas 

Cylinders Used In Welding, 

Cutting And Allied Processes Up 

To 300 Bar (30 Mpa) 

SASO-GSO ISO 2503 

64  

ئك : ســبا3الجزء  –الحواف المعدنية 

 النحاس ومركب الحواف

Metallic Flanges – Part 3: 

Copper Alloy And Composite 

Flanges 

SASO-GSO-  ISO 7005-3 

65  
ـــفاه المعدنية  ــ ــ ـــــفاه 1الجزء  -الشـ ــ : الشـ

 من الفولاذ

Metallic Flanges - Part 1: Steel 

Flanges 
SASO-GSO-  ISO 7005-1 

66  
: حواف 2الجزء  –الحواف المعــدنيــة 

 الزهرحديد 

Metallic Flanges – Part 2: Cast 

Iron Flanges 
SASO-GSO- ISO 7005-2 

67  

الصـــــناعات البترولية والغاز الطبيعي 

ـــــاه  الأكــــواع – ــــفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلات والشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والــــوصــ

 –لأنظمــة النقــل في خطوط الأنــابيــب 

 : الشفاه3الجزء 

Petroleum And Natural Gas 

Industries - Induction Bends, 

Fittings And Flanges For Pipeline 

Transportation Systems – Part 3: 

Flanges 

SASO-GSO-ISO-15590-3 
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68  

ـــية لحديد الزهر  ــ ــ ــ ــ ـــفة القياســـ ــ ــ ــ ــ المواصـــ

ـــــاه  ــــفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات والشـ ـــامـــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادي لــلصـ الــرمــ

 ووصلات الأنابيب

Standard Specification For Gray 

Iron Castings For Valves, 

Flanges, And Pipe Fittings 

SASO-ASTM-A126 

69  

نـــــــابـيـــــــب الـبــلاســـــــــــــــتــيـكــيـــــــة الـحــراريـــــــة الأ 

ـــغط  ــ ــ ــ ــ ــــوائــــل تحــــت الضـــ ــ ــ ــ ــ أبعــــاد  –للســ

تزاوج شــــــــــــفة المحولات وارتخاء شــــــــــــفة 

 الدعم

Thermoplastics Pipes For Fluids 

Under Pressure - Mating 

Dimensions Of Flange Adapters 

And Loose Backing Flanges 

SASO-GSO ISO 9624 

70  

 الصـــــناعات البترولية والغاز الطبيعي

ــــواعتــــــــــعــــــــــاريــــــــــف  – ــ ــ ــــواف  الأكــ ــ ــ ــــحــ ــ ــ والــ

ـــــيلات لأنظمة خطوط أنابيب  ــ والتوصــ

 : التوصيلات2الجزء  –النقل 

Petroleum And Natural Gas 

Industries - Induction Bends, 

Fittings And Flanges For Pipeline 

Transportation Systems – Part 2: 

Fittings 

SASO-GSO ISO 15590-2 

71  

والغاز الطبيعي  الصـــــناعات البترولية

ـــلات الأ – ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاه  –كواع والوصـ ــــفــ ــ ــ ــ ــ الشــ

 –لأنظمــة النقــل في خطوط الأنــابيــب 

 كواع: الأ1الجزء 

Petroleum And Natural Gas 

Industries - Induction Bends, 

Fittings And Flanges For Pipeline 

Transportation Systems – Part 1: 

Induction Bends 

SASO-GSO- ISO -15590-1 

72  
ــــات  ـــلايـــ ـــغــ ـــات 4الـــــجـــــزء  -الــ ــ ـــلـــــبــ ـــطــ : مـــــتــ

 الأنبوبية-غلايات المياه 

Boilers – Part 4 : Requirements 

For Water Tube Boilers 
SASO-2676 

73  
: تشغيل الغلايات 7الجزء  -الغلايات 

 البخارية

Boilers – Part 7: Operation Of 

Steam Boilers 
SASO-2678 

74  
ــــات  ـــلايـــ ــ ـــغــ ــ ـــــزء  -الــ ــــجــ ـــــدات 12الـــ ـــعــ ــ : المــ

 فية للغلايات البخاريةالإضا

Boilers – Part 12 : Auxiliaries For 

Steam Boilers 
SASO-2680 

75  
صلاح وصيانة إ: 10الجزء  -الغلايات 

 الغلايات البخارية

Boilers – Part 10: Repairs And 

Maintenance For Steam Boilers 
SASO-2729 

76  
: معــــالجــــة ميــــاه 13الجزء  -الغلايــــات 

 الغلايات

Boilers – Part 13: Water 

Treatment For Boilers 
SASO-2583 

77  
ــــات  ـــلايـــ ـــغــ ـــات 5الـــــجـــــزء  -الــ ــ ـــلـــــبــ ـــطــ : مـــــتــ

 الغلايات الصغيرة

Boilers – Part 5: Requirements 

For Miniature Boilers 
SASO-2584 

78  
: متطلبات مراجل 3الجزء  -الغلايات 

 أنابيب اللهب

Boilers – Part 3 : Requirements 

For Fire Tube Boilers 
SASO-2586 
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79  

ــــات  ـــغــــلايـــ ـــــات 6الــــجــــزء  -الـ ـــلــــبــ ـــطـ : المــــتـ

ـــنيع لغلايات  ــ ـــميم والتصـ ــ العامة للتصـ

 تسخين المياه

Boilers - Part 6 :General 

Requirements For Design And 

Manufacture For Hot Water 

Boilers 

SASO-2677 

80  

ــــات  ــــاظ على 11الجزء  -الغلايـ : الحفـ

 قفالغلايات البخارية أثناء التو 

Boilers – Part 11: Preservation 

Of  Steam Boilers During 

Shutdowns 

SASO-2679 

81  
ــــات  : أجهزة القيـــــاس 8الجزء  -الغلايـ

 والتحكم

Boilers – Part 8: Instrumentation 

And Controls 
SASO-2727 

82  
ــــع:  -المراجـــــل البخـــــاريـــــة ــ ــ ــ ــ الجزء التـــــاســ

 اعتماد جهات فحص المراجل

Steam Boilers –Part 9: Approval 

Of Inspection Body. 
SASO-GSO-1713 

83  
ـــــر: الجز -المراجـــل البخـــاريـــة  ــ ــ ــ ء العـــاشـــ

 اعتماد مشغلي المراجل

Steam Boilers –Part 10: 

Approval Of Operators 
SASO-GSO-1715 

84  

جزء الخـــــامس ال -المراجـــــل البخـــــاريـــــة 

 عشر: متطلبات التشغيل

Steam Boilers -Part 15: 

Requirements For The 

Operation 

SASO-GSO-1716 

85  
ء الـــرابـــع الـــجـــز -المـــراجـــــــل الـــبـــخـــــــاريـــــــة 

 عشر: متطلبات التركيب

Steam Boilers - Part 14: 

Requirements For Installation 
SASO-GSO-1718 

86  
ــــادس ال-المراجـــل البخـــاريـــة  ــ ــ ــ ــ ــ جزء الســ

 الصيانة تعشر: متطلبا

Steam Boilers- Part 16: 

Requirements For Maintenance 
SASO-GSO-1717 

87  

ـــغط  ــ ــ ــ ــ الجزء  --الغلايــات وأوعيــة الضـــ

ــــات لـ 2 ـــــاء المتطلبـــ ـــــتيفــ ــ ــ ــ : إجراءات اســـ

ISO 16528-1 

Boilers And Pressure Vessels – 

Part 2: Procedures For Fulfilling 

The Requirements Of ISO 

16528-1 

SASO-GSO-ISO-16528-2 

88  

ســس واشــتراطات فحص واختبارات أ

ـــــل الــ بــخـــــــاريـــــــة ومــراجـــــــل المــيـــــــاه المــراجــ

ــــاخنة  ــ ــ ــ ــ الجزء الثاني : اختبارات  -الســ

 القبول 

Code Of Practice For The 

Inspection And Testing Of Steam 

And Hot Water Boilers --Part2: 

Acceptance Testes 

SASO-GSO-372 

89  

ســس واشــتراطات فحص واختبارات أ

المــراجـــــــل الــبــخـــــــاريـــــــة ومــراجـــــــل المــيـــــــاه 

ء الخامس : الفحص الجز -الســاخنة 

 يالخارجي الدور 

Code Of Practice For The 

Inspection And Testing Of Steam 

And Hot Water Boilers -- Part 5: 

Periodic External Inspection 

SASO-GSO-375 
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90  

أســس واشــتراطات فحص واختبارات 

المــراجـــــــل الــبــخـــــــاريـــــــة ومــراجـــــــل المــيـــــــاه 

زء الســادس: الفحص الج -الســاخنة 

 لداخلي الدوريا

Code Of Practice For The 

Inspection And Testing Of Steam 

And Hot Water Boilers -- Part 6: 

Periodic Internal Inspection 

SASO-GSO-376 

91  

واشــتراطات فحص واختبارات  أســس

المــراجـــــــل الــبــخـــــــاريـــــــة ومــراجـــــــل المــيـــــــاه 

الجزء الســابع : الاختبارت  -الســاخنة 

 الدورية الهيدروستاتكية

Code Of Practice For The 

Inspection And Testing Of Steam 

And Hot Water Boilers --Part7: 

Periodic Hydrostatic Tests 

SASO-GSO-377 

92  

أســس واشــتراطات فحص واختبارات 

المــراجـــــــل الــبــخـــــــاريـــــــة ومــراجـــــــل المــيـــــــاه 

ـــــة  ـــــاخنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ص : الفحالأول الجزء  -الســ

 أثناء التركيب وتشغيل الاستلام

Code Of Practice For The 

Inspection And Testing Of Steam 

And Hot Water Boilers --Part1: 

Inspection During Installation 

During Installation And 

Commissioning 

SASO-GSO-371 

93  

ـــــس واشـــــــتراطات فحص اختبارات  أســ

المــراجـــــــل الــبــخـــــــاريـــــــة ومــراجـــــــل المــيـــــــاه 

ـــــة  ـــــاخنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الطرق الجزء الرابع :  -السـ

 الحراري  الأداءرات الشاملة لاختبا

Code Of Practice For The 

Inspection And Testing Of Steam 

And Hot Water Boilers --Part4: 

Comprehensive Procedure For 

Thermal Performance Tests 

SASO-GSO-374 

94  
ـــمامات ا ــ ــ ــ ــ ـــناعية الصـــ ــ ــ ــ ــ البيانات  –لصـــ

 يضاحية للصمامات المعدنيةالإ 

Industrial Valves - Marking Of 

Metallic Valves 
SASO GSO EN 19 

95  
ـــــناعية  ــ ــ ـــمامات الصـ ــ ــ ــ ـــمامات  -الصـ ــ ــ ــ صـ

 الفراشة المعدنية للأغراض العامة

Industrial Valves - Metallic 

Butterfly Valves For General 

Purposes 

EN 593 

96  

ـــغط  ــ ــ ــ ــ ـــــع 4الجزء  -معــدات الضـــ ــ ــ ــ : وضـــ

شروط توصيل تقنية للمواد المعدنية 

: وضــــــــــــــع شــــــــــــــروط توصــــــــــــــيل 4الجزء  -

 تقنية للمواد المعدنية

Pressure Equipment - Part 4: 

Establishment Of Technical 

Delivery Conditions For Metallic 

Materials  

EN 764-4 

97  

ـــغط  ــ ــ ــ ــ : توثيق 5الجزء  -معــــدات الضـــ

ـــة  ــ ــــيــ ـــــدنـ ـــعــ ــــواد المــ ـــى المـ ــــلــ ـــش عـ ـــيــ ــــتــ ــــفـ ــــتـ الـ

 والامتثال لمواصفات المواد

Pressure Equipment - Part 5: 

Inspection Documentation Of 

Metallic Materials And 

Compliance With The Material 

Specification  

EN 764-5 
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98  

ـــغط  ــ ــ ــ ــ : أنظمــة 7الجزء  -معــدات الضـــ

ـــغــط غــيــر  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدات الضـــ ـــــة لمــعــ ـــلامــ ــ ــ ــ ــ ــ الســـ

 للحرارة  المعرضة

Pressure Equipment - Part 7: 

Safety Systems For Unfired 

Pressure Equipment  

EN 764-7 

99  

ـــــانالفلا  ـــــا  تجـ ـــلهـ ــ ــ ــ ــ ــــاصـــ ــــات -ومفــ  فلنجــ

ـــــات  ـــامــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب والصــ ـــيــ ـــــابــ ـــلأنــ ـــــة لــ دائـــــريــ

ضـــغط  والتجهيزات والإكســـســـوارات،

ـــــمي معين ــ ــ ــ : الفلانجــــات 1الجزء  - اســـ

 الفولاذية

Flanges And Their Joints - 

Circular Flanges For Pipes, 

Valves, Fittings And Accessories, 

PN Designated - Part 1: Steel 

Flanges  

EN 1092-1 

100  

ـــــانالفلا  ـــــا  تجـ ـــلهـ ــ ــ ــ ــ ــــاصـــ ــــات -ومفــ  فلنجــ

ـــــات  ـــامــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب والصــ ـــيــ ـــــابــ ـــلأنــ ـــــة لــ دائـــــريــ

ضـــغط والتجهيزات والإكســـســـوارات، 

: فلانج ســبائك 3الجزء  - اســمي معين

 النحاس

Flanges And Their Joints - 

Circular Flanges For Pipes, 

Valves, Fittings And Accessories, 

PN Designated - Part 3: Copper 

Alloy Flanges 

EN 1092-3 

101  

ـــــانالفلا  ـــــا  تجـ ـــلهـ ــ ــ ــ ــ ــــاصـــ ــــات -ومفــ  فلنجــ

ـــــات  ـــامــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب والصــ ـــيــ ـــــابــ ـــلأنــ ـــــة لــ دائـــــريــ

ضـــغط والتجهيزات والإكســـســـوارات، 

ـــــمي معين ــ ــ ــ ـــك 4الجزء  - اســـ ــ ـــــائــ ــــبــ ــ ــ ــ ــ : ســ

 الألومنيوم

Flanges And Their Joints - 

Circular Flanges For Pipes, 

Valves, Fittings And Accessories, 

PN Designated - Part 4: 

Aluminium Alloy Flanges 

EN 1092-4 

102  

ـــــانالفلا  ـــــا تجــ ـــلهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاصـ ـــد  – ومفـــ ــ قواعــ

ـــــات  ـــلات الـــفـــلـــنـــجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمـــيـــم لـــوصـ ــ ــ ــ ــ ــ الـــتصــ

ــــاة  ــ ـــطــ ــ ـــغـــ ــ ـــــة المـــ ـــــريـــ ـــــدائـــ ـــــزء  –الـــ ــــجـــ ــ : 1الــ

 الحساب

Flanges And Their Joints - Design 

Rules For Gasketed Circular 

Flange Connections - Part 1: 

Calculation 

EN 1591-1 

103  

ـــ ــ ـــــا  اتالفلانجـ ـــلهـ ــ ــ ــ ــ ــــاصـــ ــــات -ومفــ  فلنجــ

ـــــات  ـــامــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب والصــ ـــيــ ـــــابــ ـــلأنــ ـــــة لــ دائـــــريــ

والتجهيزات والإكســــــــــــــســــــــــــــوارات، فئـــة 

ـــة  ـــصـــ : فلانج ســــــبائك 3الجزء  -مخصـــ

 النحاس

Flanges And Their Joints - 

Circular Flanges For Pipes, 

Valves, Fittings And Accessories, 

Class Designated - Part 3: 

Copper Alloy Flanges 

EN 1759-3 

104  

ـــ ــ ـــــا  اتالـفـلانـجــ ـــلـهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات -ومـفصــ  فـلـنـجـــ

ـــــات  ـــامــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب والصــ ـــيــ ـــــابــ ـــلأنــ ـــــة لــ دائـــــريــ

والتجهيزات والإكســــــــــــــســــــــــــــوارات، فئـــة 

ـــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــصــ ــ ــ ــ ــ ـــك 4الجزء  -مخصـــ ــــبــــــائـــ ــ ــ ــ ــ : ســ

 الألومنيوم

Flanges And Their Joint - Circular 

Flanges For Pipes, Valves, 

Fittings And Accessories, Class 

Designated - Part 4: Aluminium 

Alloy Flanges 

EN 1759-4 
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105  

ـــــة مـــــن  ـــلامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة والسـ ـــــايــ أجـــــهـــــزة الـــــحـــــمــ

 –الجزء الخامس -الضغوط المرتفعة

 أنظمة التحكم في تقليل الضغوط

Safety Devices For Protection 

Against Excessive  

Pressure - Part 5: Controlled 

Safety Pressure Relief Systems 

SASO GSO 4126-5 

106  

ـــــة وا ـــــايــ ـــــة مـــــن أجـــــهـــــزة الـــــحـــــمــ ـــلامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لسـ

ـــغوط المرتفعة  –الجزء الســــابع  -الضـ

 معلومات مشتركة

Safety Devices For Protection 

Against Excessive Pressure - Part 

7: Common Data  

SASO GSO 4126-7 

107  

ــــنوعــــة من  ــ ــ ــ ــ ــــطحــــة مصــ ــ ــ ــ ــ منتجــــات مســ

ـــغط  ــ ــ : 1الجزء  -الفولاذ لأغراض الضــ

 المتطلبات العامة

Flat Products Made Of Steels For 

Pressure Purposes - Part 1: 

General Requirements  

EN 10028-1 

108  

ــــنوعة من  ــ ــ ــ ــ ـــــطحة المصـ ــ ــ ــ المنتجات المســ

ـــــدات  ـــــب لأغراض معــ ـــلــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد الصـ ـــــديــ حــ

ـــغط  ــ ـــلب 2الجزء  –الضـــ ــ : حديد الصـــ

ــــبوك ــ ــــبوكوغير  المســ ــ مع خواص  المســ

 درجات الحرارة المرتفعة

Flat Products Made Of Steels For 

Pressure Purposes - Part 2: Non-

Alloy And Alloy Steels With 

Specified Elevated Temperature 

Properties 

 

SASO-EN-10028-2 

109  

ــــنوعــــة من  ــ ــ ــ ــ ــــطحــــة مصــ ــ ــ ــ ــ منتجــــات مســ

ـــغط  ــ ــ : 3الجزء  -الفولاذ لأغراض الضــ

ـــة فـــو  ــ ـــــابـــلــ ـــــة الـــقــ ـــــاعـــمــ لاذ الـــحـــبـــوب الـــنــ

 ، طبيعيةتلحيملل

Flat Products Made Of Steels For 

Pressure Purposes - Part 3: 

Weldable Fine Grain Steels, 

Normalized 

EN 10028-3 

110  

ــــنوعــــة من  ــ ــ ــ ــ ــــطحــــة مصــ ــ ــ ــ ــ منتجــــات مســ

ـــغط  ــ ــ : 4الجزء  -الفولاذ لأغراض الضــ

ــــبائك النيكل الفولاذية بخصـــــائص  سـ

 دة منخفضة الحرارةمحد

Flat Products Made Of Steels For 

Pressure Purposes - Part 4: 

Nickel Alloy Steels With 

Specified Low Temperature 

Properties  

EN 10028-4 

111  

ــــنوعــــة من  ــ ــ ــ ــ ــــطحــــة مصــ ــ ــ ــ ــ منتجــــات مســ

ـــغط  ــ ــ : 5الجزء  -الفولاذ لأغراض الضــ

، للتلحيمفولاذ حبوب نــــاعمــــة قــــابلــــة 

 حراريًا مدلفن

Flat Products Made Of Steels For 

Pressure Purposes - Part 5: 

Weldable Fine Grain Steels, 

Thermomechanically Rolled  

EN 10028-5 

112  

ــــنوعــــة من  ــ ــ ــ ــ ــــطحــــة مصــ ــ ــ ــ ــ منتجــــات مســ

ـــغط  ــ ــ : 6الجزء  -الفولاذ لأغراض الضــ

ــــاعمـــــة قـــــابلـــــة   للتلحيمفولاذ حبوب نـ

 ومروية ومخففة

Flat Products Made Of Steels For 

Pressure Purposes - Part 6: 

Weldable Fine Grain Steels, 

Quenched And Tempered 

EN 10028-6 

https://wasifs.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_62640x6yty34554sfswet
https://wasifs.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_62640x6yty34554sfswet
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113  

ــــنوعــــة من  ــ ــ ــ ــ ــــطحــــة مصــ ــ ــ ــ ــ منتجــــات مســ

ـــغط  ــ ــ : 7الجزء  -الفولاذ لأغراض الضــ

 الفولاذ المقاوم للصدأ

Flat Products Made Of Steels For 

Pressure Purposes - Part 7: 

Stainless Steels  

EN 10028-7 

114  

ـــــة لأغراض  ــ ــ ــ ــ ــ ـــلســـ ــ ــ ــ ــ أنــــابيــــب فولاذيــــة ســـ

ـــغط  ــ  -شــــــروط التســــــليم الفنية  -الضـ

ـــــزء ـــــجـ ـــر 1 الـ ــ ـــــيـ ـــــة غـ ــــولاذيــ ـــــب فــ ـــيــ ــ ـــــابـ : أنــ

ــــبوكـــة ــ ــ ــ ــ بخصــــــــــــــــائص درجـــة حرارة  مســ

 الغرفة المحددة

Seamless Steel Tubes For 

Pressure Purposes - Technical 

Delivery Conditions - Part 1: 

Non-Alloy Steel Tubes With 

Specified Room Temperature 

Properties  

EN 10216-1 

115  

ـــــة لأغراض  ــ ــ ــ ــ ــ ـــلســـ ــ ــ ــ ــ أنــــابيــــب فولاذيــــة ســـ

ـــغط  ــ  -شــــــروط التســــــليم الفنية  -الضـ

ـــ ــ ـــــجـ ـــر 2زء الـ ــ ـــــيـ ـــــة غـ ــــولاذيــ ـــــب فــ ـــيــ ــ ـــــابـ : أنــ

بخصــائص درجة  مســبوكةو  مســبوكة

 حرارة مرتفعة محددة

Seamless Steel Tubes For 

Pressure Purposes - Technical 

Delivery Conditions - Part 2: 

Non-Alloy And Alloy Steel Tubes 

With Specified Elevated 

Temperature Properties  

EN 10216-2 

116  

ـــــة لأغراض  ــ ــ ــ ــ ــ ـــلســـ ــ ــ ــ ــ أنــــابيــــب فولاذيــــة ســـ

ـــغط  ــ  -شــــــروط التســــــليم الفنية  -الضـ

ــــبــــائــــك أنــــابيــــب فولاذيــــة 3الجزء  ــ ــ ــ ــ : ســ

 ناعمة للحبوب

Seamless Steel Tubes For 

Pressure Purposes - Technical 

Delivery Conditions - Part 3: 

Alloy Fine Grain Steel Tubes  

EN 10216-3 

117  

ـــــة لأغراض  ــ ــ ــ ــ ــ ـــلســـ ــ ــ ــ ــ أنــــابيــــب فولاذيــــة ســـ

ـــغط  ــ  -شــــــروط التســــــليم الفنية  -الضـ

ـــــزء  ـــــجـ ـــر 4الـ ــ ـــــيـ ـــــة غـ ــــولاذيــ ـــــب فــ ـــيــ ــ ـــــابـ : أنــ

ــــبوكــــة ــ ــ ــ ــ ــــبوكــــةو  مســ ــ ــ ــ ــ ـــــائص  مســ ــ ــ ــ ــ ــ بخصــ

 محددة منخفضة الحرارة

Seamless Steel Tubes For 

Pressure Purposes - Technical 

Delivery Conditions - Part 4: 

Non-Alloy And Alloy Steel Tubes 

With Specified Low 

Temperature Properties  

EN 10216-4 

118  

ـــــة لأغراض  ــ ــ ــ ــ ــ ـــلســـ ــ ــ ــ ــ أنــــابيــــب فولاذيــــة ســـ

ـــغط  ــ  -شــــــروط التســــــليم الفنية  -الضـ

ـــــاوم 5الـــجـــزء  ـــــب الـــفـــولاذ المـــقــ ـــــابـــيــ : أنــ

 للصدأ

Seamless Steel Tubes For 

Pressure Purposes - Technical 

Delivery Conditions - Part 5: 

Stainless Steel Tubes  

EN 10216-5 
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119  

ـــــة لأغراض  ـــــة ملحومــ ـــــب فولاذيــ ـــــابيــ أنــ

ـــغط  ــ  -شــــــروط التســــــليم الفنية  -الضـ

ـــــة ملحومــــــة 1الجزء  ـــــب فولاذيـ ـــــابيـ : أنـ

وقــوســــــــــــــــيـــــــة مــغـــمـــورة بـــــــالــكـــهـــربـــــــاء مــع 

خصــــــــــــــــــــائص محـــــــددة لـــــــدرجـــــــة حرارة 

 الغرفة

Welded Steel Tubes For Pressure 

Purposes - Technical Delivery 

Conditions - Part 1: Electric 

Welded And Submerged Arc 

Welded Non-Alloy Steel Tubes 

With Specified Room 

Temperature Properties  

EN 10217-1 

120  

ــــنوعــــــة من  ــ ــ ــ ــ الأنــــــابيــــــب الملحومــــــة المصــ

ـــــدات  ـــــب لأغراض معــ ـــلــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد الصـ ـــــديــ حــ

الشـروط  الفنية للتسـليم  –الضـغط 

ــــجـــــزء ا – ـــــة 2لـ ــــومــ ـــــب المـــــلـــــحـ ـــيــ ـــــابــ : الأنــ

كهربائيًا المصنوعة من حديد الصلب   

ــــبوك ــ ــــبوكوغير  المســ ــ مع خواص  المســ

 درجات الحرارة المرتفعة

Welded Steel Tubes For Pressure 

Purposes - Technical Delivery 

Conditions - Part 2: Electric 

Welded Non-Alloy And Alloy 

Steel Tubes With Specified 

Elevated Temperature 

Properties 

 

SASO-EN-10217-2 

121  

ـــــة لأغراض  ـــــة ملحومــ ـــــب فولاذيــ ـــــابيــ أنــ

ـــغط  ــ  -شــــــروط التســــــليم الفنية  -الضـ

بوب : أنابيب فولاذية من الح3الجزء 

الــدقيقــة الملحومــة والمغمورة بــالقوس 

الــــكــــهــــربـــــــائــــي مــــع خصــــــــــــــــــــائــــص حــــرارة 

 مرتفعة ومنخفضة

Welded Steel Tubes For Pressure 

Purposes - Technical Delivery 

Conditions - Part 3: Electric 

Welded And Submerged Arc 

Welded Alloy Fine Grain Steel 

Tubes With Specified Room, 

Elevated And Low Temperature 

Properties  

EN 10217-3 

122  

ـــــة م ـــــب فولاذيــ ـــــابيــ ـــــة لأغراض أنــ لحومــ

ـــغط  ــ ـــ -الضـ ــ  -روط التســــــليم الفنية شـ

ـــــة ملحومــــــة 4الجزء  ـــــب فولاذيـ ـــــابيـ : أنـ

 
ً
ــــبوكةغير  كهربائيا ــ ــ ــ ــ ـــــائص  المســ ــ ــ ــ ــ بخصـ

 محددة لدرجة الحرارة المنخفضة

 

Welded Steel Tubes For Pressure 

Purposes - Technical Delivery 

Conditions - Part 4: Electric 

Welded Non-Alloy Steel Tubes 

With Specified Low 

Temperature Properties  

EN 10217-4 

https://wasifs.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_62641x6yty34554sfswet
https://wasifs.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_62641x6yty34554sfswet
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123  

ـــــة لأغراض  ـــــة ملحومــ ـــــب فولاذيــ ـــــابيــ أنــ

ـــغط  ــ  -شــــــروط التســــــليم الفنية  -الضـ

ـــــزء  ـــــجـ ـــر 5الـ ــ ـــــيـ ـــــة غـ ــــولاذيــ ـــــب فــ ـــيــ ــ ـــــابـ : أنــ

ـــــة ــــوكــ ــــبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــةو  مســ ــــوكــ ــــبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـــــغـــــمـــــورة  مســ

بخصــــــــــــــــــــائص درجـــــــة حرارة مرتفعـــــــة 

 حددةم

Welded Steel Tubes For Pressure 

Purposes - Technical Delivery 

Conditions - Part 5: Submerged 

Arc Welded Non-Alloy And 

Alloy Steel Tubes With Specified 

Elevated Temperature 

Properties  

EN 10217-5 

124  

ـــــة لأغراض  ـــــة ملحومــ ـــــب فولاذيــ ـــــابيــ أنــ

ـــغط  ــ  -ية شــــــروط التســــــليم الفن -الضـ

ـــــة ملحومــــــة 6الجزء  ـــــب فولاذيـ ـــــابيـ : أنـ

ــــبوكــــةغير  ــ ــ ــ ــ مغمورة بخصـــــــــــــــــائص  مســ

 درجة حرارة منخفضة محددة

Welded Steel Tubes For Pressure 

Purposes - Technical Delivery 

Conditions - Part 6: Submerged 

Arc Welded Non-Alloy Steel 

Tubes With Specified Low 

Temperature Properties 

EN 10217-6 

125  

ـــــة لأغــراض  ـــــب الــفــولاذ المــلــحــومــ ـــــابــيــ أنــ

ـــغط  ــ  -شــــــروط التســــــليم الفنية  -الضـ

ـــــاوم 7الـــجـــزء  ـــــب الـــفـــولاذ المـــقــ ـــــابـــيــ : أنــ

 للصدأ

 Welded Steel Tubes For 

Pressure Purposes - Technical 

Delivery Conditions - Part 7: 

Stainless Steel Tubes 

EN 10217-7 

126  

المــــــــطــــــــروقــــــــات الــــــــفــــــــولاذيــــــــة لأغــــــــراض 

: المتطلبات العامة 1الجزء  -لضغط ا

 للمطروقات المفتوحة بالقالب

Steel Forgings For Pressure 

Purposes - Part 1: General 

Requirements For Open Die 

Forgings  

EN 10222-1 

127  

المــــــــطــــــــروقــــــــات الــــــــفــــــــولاذيــــــــة لأغــــــــراض 

: الفولاذ الحديدي 2الجزء  -الضغط 

والمــــــارتنســــــــــــــيتي بخصـــــــــــــــــــائص درجــــــات 

 مرتفعة محددةحرارة 

Steel Forgings For Pressure 

Purposes - Part 2: Ferritic And 

Martensitic Steels With 

Specified Elevated 

Temperatures Properties 

EN 10222-2 

128  

المــــــــطــــــــروقــــــــات الــــــــفــــــــولاذيــــــــة لأغــــــــراض 

ـــغط  ــ ــ ــ ــ ــ ـــل 3الجزء  -الضـ ــ : فولاذ النيكــ

بخصــــــــــــــــائص محـــددة لـــدرجـــة الحرارة 

 المنخفضة

Steel Forgings For Pressure 

Purposes - Part 3: Nickel Steels 

With Specified Low 

Temperature Properties 

EN 10222-3 
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129  

حــــديــــد الصــــــــــــــلــــب المشــــــــــــــكلــــة بــــالطرق 

ـــغط  ــ ــ ــ ــ الجزء  –لأغراض معـــدات الضـــ

ــــنوعة من 4 ــ ــ ــ ــ : الحبيبات الناعمة المصــ

ــلب القابلة للحام مع قوة  ــ ــ ــ حديد الصــ

 مقاومة عالية

Steel Forgings For Pressure 

Purposes - Part 4: Weldable Fine 

Grain Steels  With High Proof 

Strength 

 

SASO-EN-10222-4 

130  

المــــــــطــــــــروقــــــــات الــــــــفــــــــولاذيــــــــة لأغــــــــراض 

ـــغط  ــ ــ ــ ــ الفولاذ المقـــاوم : 5الجزء  -الضـــ

لـــــلصــــــــــــــــــــدأ المـــــرتـــــنـــــزي والأوســــــــــــــــــتـــــنـــــيـــــتــــي 

 والأوستنيتي والحديد الفريتي

Steel Forgings For Pressure 

Purposes - Part 5: Martensitic, 

Austenitic And Austenitic-

Ferritic Stainless Steels 

EN 10222-5 

131  

ـــــحابات  ــ ــ ــــبائك النيكل للسـ ــ ــ الفولاذ وســ

ذات خصــــــــــــــــــــائــــــص درجـــــــات الــــــحــــــرارة 

 المرتفعة و / أو المنخفضة

Steels And Nickel Alloys For 

Fasteners With Specified 

Elevated And/Or Low 

Temperature Properties  

EN 10269 

132  

الصـــمامات  –الصـــمامات الصـــناعية 

ــــبــــــائــــــك  ــ ــ ــ ــ ــــنوعــــــة من ســ ــ ــ ــ ــ البوابيــــــة المصــ

 النحاس

Industrial Valves - Copper Alloy 

Gate Valves  SASO GSO 12288 

133  
ـــــدأ  ــ ــ ــ ــ ـــلـــب المقـــاوم للصـــ ــ ــ ــ ــ ــــبـــان الصـــ ــ ــ ــ ــ قضــ

 لأغراض الضغط

Stainless Steel Bars For Pressure 

Purposes  
SASO GSO 10272 

134  

ـــــك الألومنيوم والألومنيوم  ـــــائــ ــــبــ ــ ــ ــ ــ  -ســ

ـــــات  ـــــة والمــــنــــتــــجــ ـــــاوعــ ـــطــ ــــات المـ المــــنــــتــــجـــ

ـــــة  ــــبــوبــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة  -المصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاصـ ــــات خـــ مــتــطــلــبـــ

صـــة لإنتاج معدات للمنتجات المخصـــ

 الضغط

Aluminium And Aluminium 

Alloys - Wrought Products And 

Cast Products - Special 

Requirements For Products 

Intended For The Production Of 

Pressure Equipment  

EN 12392 

135  

ـــلـــــب القـــــابلـــــة للحـــــام  ــ ــ ــ ــ ــــبـــــان الصـــ ــ ــ ــ ــ قضــ

المـــــــدرفـــلـــــــة عـــلـــى الســــــــــــــــــــاخـــن لأغـــراض 

 مرتفعة محددةالضغط مع حرارة 

Hot Rolled Weldable Steel Bars 

For Pressure Purposes With 

Specified Elevated Temperature 

Properties  

SASO GSO 10273 

https://wasifs.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_62642x6yty34554sfswet
https://wasifs.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_62642x6yty34554sfswet
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136  

ـــات  ــ ـــــة لـــلـــتـــطـــبـــيـــقــ ـــــب الـــفـــولاذيــ ـــــابـــيــ الأنــ

 -شـــــــــروط التســـــــــليم الفنية  -الدقيقة 

: أنـــــــابيـــــــب مرســــــــــــــومـــــــة بـــــــاردة 4الجزء 

ســــلســــة لأنظمة الطاقة الهيدروليكية 

 هوائيةوال

Steel Tubes For Precision 

Applications - Technical 

Delivery Conditions - Part 4: 

Seamless Cold Drawn Tubes For 

Hydraulic And Pneumatic Power 

Systems  

EN 10305-4 

137  

ـــات  ــ ـــــة لـــلـــتـــطـــبـــيـــقــ ـــــب الـــفـــولاذيــ ـــــابـــيــ الأنــ

 -شـــــــــروط التســـــــــليم الفنية  -الدقيقة 

ـــــا6الجزء  ـــــة بــ ــــومــ ــ ــ ــ ــ ـــــب مرســ ـــــابيــ ردة : أنــ

ملحومة لأنظمة الطاقة الهيدروليكية 

 والهوائية

Steel Tubes For Precision 

Applications - Technical 

Delivery Conditions - Part 6: 

Welded Cold Drawn Tubes For 

Hydraulic And Pneumatic Power 

Systems  

EN 10305-6 

138  

قوة تصـــميم  -الصـــمامات الصـــناعية 

ـــــدفة  ــ طريقة الجدولة  :1الجزء  -الصــ

 لأصداف الصمامات الفولاذية

Industrial Valves - Shell Design 

Strength - Part 1: Tabulation 

Method For Steel Valve Shells  

EN 12516-1 

139  
ـــات  ــ ــــاه والتركيبــ ــ ـــــب الميـ ـــــابيــ ــــات أنــ غلايـــ

 عام: 1الجزء  - المساعدة

Water-Tube Boilers And 

Auxiliary Installations - Part 1: 

General  

EN 12952-1 

140  

قوة تصـــميم  -الصـــمامات الصـــناعية 

ـــــدفة  ــ ـــــاب 2الجزء  -الصــ ــ : طريقة حســ

 أصداف الصمامات الفولاذية

Industrial Valves - Shell Design 

Strength - Part 2: Calculation 

Method For Steel Valve Shells  

EN 12516-2 

141  
ـــمامات  ــ ـــــرة  -الصــ ـــميم القشــ ــ  -قوة تصــ

 : الطريقة التجريبية3الجزء 

Valves - Shell Design Strength - 

Part 3: Experimental Method  
EN 12516-3 

142  

قوة تصـــميم  -الصـــمامات الصـــناعية 

ـــــدفة  ــ ـــــاب 4الجزء  -الصــ ــ : طريقة حســ

أصداف الصمامات المصنعة في مواد 

 معدنية غير الفولاذ

Industrial Valves - Shell Design 

Strength - Part 4: Calculation 

Method For Valve Shells 

Manufactured In Metallic 

Materials Other Than Steel  

EN 12516-4 

143  

ـــات  ــ ــــاه والتركيبــ ــ ـــــب الميـ ـــــابيــ ــــات أنــ غلايـــ

ــــدة ـــــاعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : مواد لأجزاء 2الجزء  - المســـ

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ـــلايــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــغــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن الــ ــ ــ ــ ــ ـــط مــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الضـ

 والإكسسوارات

Water-Tube Boilers And 

Auxiliary Installations - Part 2: 

Materials For Pressure Parts Of 

Boilers And Accessories  

EN 12952-2 
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144  

ـــات  ــ ــــاه والتركيبــ ــ ـــــب الميـ ـــــابيــ ــــات أنــ غلايـــ

ــــدة ـــــاعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمــــيــــم 3الــــجــــزء  - المسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : تصـ

 وحساب أجزاء الضغط من الغلاية

Water-Tube Boilers And 

Auxiliary Installations - Part 3: 

Design And Calculation For 

Pressure Parts Of The Boiler  

EN 12952-3 

145  

ـــات  ــ ــــاه والتركيبــ ــ ـــــب الميـ ـــــابيــ ــــات أنــ غلايـــ

ـــــاعدة ــ ـــــنعة وبناء 5الجزء  - المســ ــ : الصــ

 أجزاء الضغط من الغلاية

Water-Tube Boilers And 

Auxiliary Installations - Part 5: 

Workmanship And Construction 

Of Pressure Parts Of The Boiler  

EN 12952-5 

146  

ـــــا ــــات أنــ ـــات غلايـــ ــ ــــاه والتركيبــ ــ ـــــب الميـ بيــ

ـــــاعدة ــ ــ ــ : التفتيش أثناء 6الجزء  - المســ

ـــغط  ــ ــ البناء ؛ توثيق وتمييز أجزاء الضــ

 من المرجل

Water-Tube Boilers And 

Auxiliary Installations - Part 6: 

Inspection During Construction; 

Documentation And Marking Of 

Pressure Parts Of The Boiler  

EN 12952-6 

147  

ـــات  ــ ــــاه والتركيبــ ــ ـــــب الميـ ـــــابيــ ــــات أنــ غلايـــ

ــــدة ـــــاعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات 7الــجــزء  - المسـ : مــتــطــلــبــ

 المعدات للمرجل

Water-Tube Boilers And 

Auxiliary Installations - Part 7: 

Requirements For Equipment 

For The Boiler  

EN 12952-7 

148  

ـــات  ــ ــــاه والتركيبــ ــ ـــــب الميـ ـــــابيــ ــــات أنــ غلايـــ

ــــدة ـــــاعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات 8الــجــزء  - المسـ : مــتــطــلــبــ

مة إطلاق الوقود السائل والغازي أنظ

 للغلاية

Water-Tube Boilers And 

Auxiliary Installations - Part 8: 

Requirements For Firing 

Systems For Liquid And Gaseous 

Fuels For The Boiler  

EN 12952-8 

149  

ـــات  ــ ــــاه والتركيبــ ــ ـــــب الميـ ـــــابيــ ــــات أنــ غلايـــ

ــــدة ـــــاعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات 9الــجــزء  - المسـ : مــتــطــلــبــ

ـــلــب أنظمــة إطلا  ــ ــ ــ ــ ق النــار للوقود الصـــ

 المسحوق للغلاية

Water-Tube Boilers And 

Auxiliary Installations - Part 9: 

Requirements For Firing 

Systems For Pulverized Solid 

Fuels For The Boiler  

EN 12952-9 

150  

ـــات  ــ ــــاه والتركيبــ ــ ـــــب الميـ ـــــابيــ ــــات أنــ غلايـــ

ــــدة ـــــاعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــات 10الجزء  - المسـ ــ : متطلبــ

 لضغط المفرطالضمانات ضد ا

Water-Tube Boilers And 

Auxiliary Installations - Part 10: 

Requirements For Safeguards 

Against Excessive Pressure  

EN 12952-10 
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151  

ـــات  ــ ــــاه والتركيبــ ــ ـــــب الميـ ـــــابيــ ــــات أنــ غلايـــ

ــــدة ـــــاعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــات11الجزء  - المسـ ــ  : متطلبــ

 لغلاية والملحقاتلالحد  أجهزة

Water-Tube Boilers And 

Auxiliary Installations - Part 11: 

Requirements For Limiting 

Devices Of The Boiler And 

Accessories  

EN 12952-11 

152  

ـــات  ــ ــــاه والتركيبــ ــ ـــــب الميـ ـــــابيــ ــــات أنــ غلايـــ

ــــدة ـــــاعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات 14الجزء - المسـ : متطلبــ

ـــــدام  ـــــتخـ ــ ــ ــ ـــــاســـ ـــــداخن بـ ـــاز المـ ــ ـــــة غـ أنظمـ

ـــال ــ ــ ـــغوطة المسـ ــ ــ ومحلول  الأمونيا المضـ

 الأمونيا

Water-Tube Boilers And 

Auxiliary Installations - Part 14: 

Requirements For Flue Gas 

DENOX-Systems Using 

Liquefied Pressurized Ammonia 

And Ammonia Water Solution  

EN 12952-14 

153  

ـــات  ــ ــــاه والتركيبــ ــ ـــــب الميـ ـــــابيــ ــــات أنــ غلايـــ

ــــدة ـــــاعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــات 16الجزء  - المسـ ــ : متطلبــ

أنــظــمـــــــة الــحــرق الشـــــــــــــــبــكــي والــطــبــقـــــــة 

 لوقود الصلب للغلايةالمميعة ل

Water-Tube Boilers And 

Auxiliary Installations - Part 16: 

Requirements For Grate And 

Fluidized-Bed Firing Systems For 

Solid Fuels For The Boiler  

EN 12952-16 

154  

ـــات  ــ ــــاه والتركيبــ ــ ـــــب الميـ ـــــابيــ ــــات أنــ غلايـــ

ــــدة ـــــاعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات 18الجزء  - المسـ : تعليمــ

 التشغيل

Water-Tube Boilers And 

Auxiliary Installations - Part 18: 

Operating Instructions  

EN 12952-18 

155  
ــــات الأفقيـــــة )  -( Shell Boilersالغلايـ

 : عام1الجزء 

Shell Boilers - Part 1: General  
EN 12953-1 

156  

ــــات الأفقيـــــة )  - (Shell Boilersالغلايـ

ـــغط من 2الجزء  ــ ــ ــ ــ ــ : مواد لأجزاء الضـ

 والإكسسوارات الغلايات

Shell Boilers - Part 2: Materials 

For Pressure Parts Of Boilers 

And Accessories  

EN 12953-2 

157  

ــــات الأفقيـــــة )  - (Shell Boilersالغلايـ

ــــاب أجزاء 3الجزء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــميم وحسـ ــ ــ ــ ــ : تصـــ

 الضغط

Shell Boilers - Part 3: Design And 

Calculation For Pressure Parts  EN 12953-3 

158  

ــــات الأفقيـــــة )  - (Shell Boilersالغلايـ

ـــــاء أجــــزاء 4الــــجــــزء  ـــــة وبــــنــ ـــعــ ــــنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : الصـ

 الضغط من الغلاية

Shell Boilers - Part 4: 

Workmanship And Construction 

Of Pressure Parts Of The Boiler 

EN 12953-4 
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159  

ــــات الأفقيـــــة )  - (Shell Boilersالغلايـ

ــــاء 5الــــجــــزء  ــ ـــــاء الــــبــــنـ : الــــتــــفــــتــــيــــش أثــــنــ

علامـــات على أجزاء  والتوثيق ووضــــــــــــــع

 الضغط من الغلاية

Shell Boilers - Part 5: Inspection 

During Construction, 

Documentation And Marking Of 

Pressure Parts Of The Boiler   

EN 12953-5 

160  
ــــات الأفقيـــــة )  - (Shell Boilersالغلايـ

 : متطلبات المعدات للمرجل6الجزء 

Shell Boilers - Part 6: 

Requirements For Equipment 

For The Boiler  

EN 12953-6 

161  

ــــات الأفقيـــــة )  - (Shell Boilersالغلايـ

ـــعــــال: متطلبــــات أنظمــــة 7الجزء  ــ ــ ــ ــ  إشـــ

 الوقود السائل والغازي للغلايات

Shell Boilers - Part 7 : 

Requirements For Firing 

Systems For Liquid And Gaseous 

Fuels For The Boilers  

EN 12953-7 

162  

ــــات الأفقيـــــة )  - (Shell Boilersالغلايـ

ـــد 8الجزء  ــ ــ ـــمانات ضـــ ــ ــ : متطلبات الضـــ

 الضغط المفرط

Shell Boilers - Part 8: 

Requirements For Safeguards 

Against Excessive Pressure  

EN 12953-8 

163  

ــــات الأفقيـــــة )  - (Shell Boilersالغلايـ

ــــات9الـــجـــزء  ـــــد : مـــتـــطـــلـــبـــ  أجـــهـــزة الـــحــ

 حقاتلغلاية والملل

Shell Boilers - Part 9: 

Requirements For Limiting 

Devices Of The Boiler And 

Accessories  

EN 12953-9 

164  

ــــات الأفقيـــــة )  - (Shell Boilersالغلايـ

ـــعال 12الجزء  : متطلبات أنظمة الإشـ

 الشبكي للوقود الصلب للغلاية

Shell Boilers - Part 12: 

Requirements For Grate Firing 

Systems For Solid Fuels For The 

Boiler  

EN 12953-12 

165  
ــــات الأفقيـــــة )  - (Shell Boilersالغلايـ

 : تعليمات التشغيل13الجزء 

Shell Boilers - Part 13: Operating 

Instructions  
EN 12953-13 

166  
الجزء  -أوعية الضغط غير المحروقة 

 : عام1

Unfired Pressure Vessels - Part 1: 

General  
EN 13445-1 

167  
الجزء  -أوعية الضغط غير المحروقة 

 : المواد2

Unfired Pressure Vessels - Part 2: 

Materials  
EN 13445-2 

168  
الجزء  -أوعية الضغط غير المحروقة 

 : التصميم3

Unfired Pressure Vessels - Part 3: 

Design  
EN 13445-3 

169  
الجزء  -أوعية الضغط غير المشتعلة 

 : التصنيع4

Unfired Pressure Vessels - Part 4: 

Fabrication  
EN 13445-4 
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170  
الجزء  -أوعية الضغط غير المشتعلة 

 : الفحص والاختبار5

Unfired Pressure Vessels - Part 5: 

Inspection And Testing  
EN 13445-5 

171  

ـــغط غير المحترقة  ــ الجزء  -أوعية الضـ

ـــنيع أوعي6 ــ ـــميم وتصــ ــ ة : متطلبات تصــ

ـــغط المصـــــنوعة  ـــغط وأجزاء الضــ الضــ

 من حديد الزهر الجرافيت الكروي

Unfired Pressure Vessels - Part 6: 

Requirements For The Design 

And Fabrication Of Pressure 

Vessels And Pressure Parts 

Constructed From Spheroidal 

Graphite Cast Iron  

EN 13445-6 

172  

ـــغط غير ا ــ الجزء  -لمحترقة أوعية الضـ

ـــة 8 ــ ـــــة لأوعــيــ ـــــافــيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات الإضـ : المــتــطــلــبـــ

ـــك  ــ ـــــائــ ــــبــ ــ ــ ــ ــ ـــغـط مـن الألمـنـيـوم وســـ ــ ــ ــ ــ ــ الضــ

 الألومنيوم

Unfired Pressure Vessels - Part 8: 

Additional Requirements For 

Pressure Vessels Of Aluminium 

And Aluminium Alloys  

EN 13445-8 

173  
ـــــناعية المعدنية  ــ الجزء  -الأنابيب الصــ

 : عام1

Metallic Industrial Piping - Part 

1: General  
EN 13480-1 

174  
ـــــناعية المعدنية  ــ الجزء  -الأنابيب الصــ

 : المواد2

Metallic Industrial Piping - Part 

2: Materials  
EN 13480-2 

175  
ـــــناعية المعدنية  ــ الجزء  -الأنابيب الصــ

 : التصميم والحساب3

Metallic Industrial Piping - Part 

3: Design And Calculation  
EN 13480-3 

176  
ـــــناعية المعدنية  ــ الجزء  -الأنابيب الصــ

 : التصنيع والتركيب4

Metallic Industrial Piping - Part 

4: Fabrication And Installation  
EN 13480-4 

177  
ـــــناعية المعدنية  ــ الجزء  -الأنابيب الصــ

 : الفحص والاختبار5

Metallic Industrial Piping - Part 

5: Inspection And Testing  
EN 13480-5 

178  

ـــــناعية المعدنية  ــ الجزء  -الأنابيب الصــ

ـــب 6 ـــــافيـــــة للأنـــــابيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات الإضـ : المتطلبـ

 المدفونة

Metallic Industrial Piping - Part 

6: Additional Requirements For 

Buried Piping  

EN 13480-6 

179  

ـــــناعية المعدنية  ــ الجزء  -الأنابيب الصــ

ــــات 8 ـــب : المتطلبـــ ــ ـــــابيــ ـــــة لأنــ ـــــافيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الإضـ

 الألومنيوم وسبائك الألومنيوم

Metallic Industrial Piping - Part 

8: Additional Requirements For 

Aluminium And Aluminium 

Alloy Piping  

EN 13480-8 

180  

ـــمامات الصــــــناعية  ـــمامات  -الصـــ الصـــ

الكرويــــــة المصــــــــــــــنوعــــــة من ســــــــــــــبــــــائــــــك 

 النحاس

Industrial Valves - Copper Alloy 

Ball Valves  
EN 13547 
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181  
ـــــاوم  ـــار مـــن الـــفـــولاذ المـــقــ ــ ـــــل بـــخــ مـــراجــ

 للصدأ

Stainless Steel Steam Boilers  
EN 14222 

182  

ـــــد  ـــــة التبريــ ـــغط لأنظمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدات الضـ معــ

: 1الـــجـــزء  -والمضــــــــــــــــخـــــــات الـــحـــراريـــــــة 

 المتطلبات العامة - الأوعية

Pressure Equipment For 

Refrigerating Systems And Heat 

Pumps - Part 1: Vessels - General 

Requirements  

EN 14276-1 

183  

ـــــد  ـــــة التبريــ ـــغط لأنظمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدات الضـ معــ

: 2الـــجـــزء  -والمضــــــــــــــــخـــــــات الـــحـــراريـــــــة 

 المتطلبات العامة -الأنابيب 

Pressure Equipment For 

Refrigerating Systems And Heat 

Pumps - Part 2: Piping - General 

Requirements  

EN 14276-2 

184  
ـــغط تجهيزات المطــــــا ــ ــ ــ ــ ــــاجر الضـــ بخ طنــ

 المنزلي للاستخدام

Cookware - Pressure Cookers 

For Domestic Use 

 

SASO-GSO-12778 

 

185  

 -نظم التبريـــد والمضــــــــــــــخـــات الحراريـــة 

: 2الجزء  -والبيئة  متطلبات الســـلامة

التصــــــــــــــميم والبنـاء والاختبـار ووضــــــــــــــع 

 العلامات والتوثيق

Refrigerating Systems And Heat 

Pumps - Safety And 

Environmental Requirements - 

Part 2: Design, Construction, 

Testing, Marking And 

Documentation 

EN 378-2 

186  

ـــبائك النحاس والنحاس  ــ ــ ــ ــ أنابيب  -ســـ

ــــتـــديرة وغير ملحومـــة نحـــ ــ ــ ــ ــ ــــيـــة مســ ــ ــ ــ ــ اســ

ــــحـــة للميـــاه والغـــاز في تطبيقـــات  ــ ــ ــ ــ الصــ

 والتدفئة

Copper And Copper Alloys - 

Seamless, Round Copper Tubes 

For Water And Gas In Sanitary 

And Heating Applications 

EN 1057 

187  

ـــــة المـــبـــردة  : 1الـــجـــزء  -المـــواد  -الأوعـــيــ

ـــلابـــة ــ ــ ــ ــ متطلبـــات درجـــات  المتـــانـــة/الصـــ

 درجة مئوية 80-ارة أقل من الحر 

Cryogenic Vessels - Materials - 

Part 1: Toughness Requirements 

For Temperatures Below -80°C 

EN 1252-1 

188  

ـــــة المـــبـــردة  : 2الـــجـــزء  -المـــواد  -الأوعـــيــ

متطلبات الصــــــــــــــلابة لدرجات الحرارة 

درجــــــة  20-درجــــــة مئويــــــة و  80-بين 

 مئوية

Cryogenic Vessels - Materials - 

Part 2: Toughness Requirements 

For Temperatures Between -

80°C And -20°C 

EN 1252-2 

https://wasifs.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_5129x6yty34554sfswet
https://wasifs.saso.gov.sa/Pages/User/StandardInfo.aspx?ref=xc354345XS53x4_5129x6yty34554sfswet
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189  

 -أنظمة التبريد والمضـــــــــــخات الحرارية 

 -أجــهــزة بــيـــــــان مســـــــــــــــتــوى الســــــــــــــــــــائـــــــل 

 المتطلبات والاختبار والوسم

Refrigerating Systems And Heat 

Pumps – Liquid Level Indicating 

Devices - Requirements, Testing 

And Marking 

EN 12178 

190  

 -أنظمة التبريد والمضـــــــــــخات الحرارية 

ـــــد مــن  ـــــة لــلــحــ ـــــل الآمــنــ ـــــديــ أجــهــزة الــتــبــ

 المتطلبات والاختبارات -الضغط 

Refrigerating Systems And Heat 

Pumps – Safety Switching 

Devices For Limiting The 

Pressure - Requirements And 

Tests 

EN 12263 

191  

ــــنــــاعيــــة  ــ ــ ــ ــ ـــامــــات الصــ ــــمـ ــ ــ ــ ــ ـــار  -الصــ اختبـ

ـــــة  ـــــدنيــ ــــات المعــ ـــامـــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــ : 1الجزء  -الصــ

اخــــــــتــــــــبــــــــارات الضـــــــــــــــــــــغــــــــط وإجــــــــراءات 

المتطلبــات  -الاختبــار ومعــايير القبول 

 الإلزامية

Industrial Valves - Testing Of 

Metallic Valves - Part 1: Pressure 

Tests, Test Procedures And 

Acceptance Criteria - Mandatory 

Requirements 

EN 12266-1 

192  

 -أنظمة التبريد والمضـــــــــــخات الحرارية 

ـــامــــات  ـــــمـ ــ ــ ــ ـــار  -الصـــ المتطلبــــات والاختبـ

 والوسم

Refrigerating Systems And Heat 

Pumps - Valves - Requirements, 

Testing And Marking 

EN 12284 

193  

ـــبائك النحاس والنحاس  ــ ــ ــ ــ أنابيب  -ســـ

ـــــادلات  ـــــة لــــلــــمــــبــ ـــــة غــــيــــر مــــلــــحــــومــ دائــــريــ

 ةالحراري

Copper And Copper Alloy - 

Seamless Circular Tubes For 

Heat Exchangers 

EN 12451 

194  

ـــبائك النحاس والنحاس  ــ ــ ــ ــ أنابيب  -ســـ

ـــــة  ــ ــ ــ ــ ـــلسـ ــ ــ ــ ــ ملفوفة ومغطاة بزعانف وســـ

 للمبادلات الحرارية

Copper And Copper Alloys - 

Rolled, Finned, Seamless Tubes 

For Heat Exchangers 

EN 12452 

 ملحوظة: 
ُ
ِّدون مسؤولية التأكد من موقع ت

عد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المور 

 الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
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 ب( قائمة المنتجات والترميز الجمركي

 

عد المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.ملحوظة: 
ُ
 ت

  

 الترميز الجمركي المنتج الرقم

 7311 ن حديد صب أو حديد أو صلبأوعية للغاز المضغوط أو المسيل، م  1

خر من نحاس  2
ُ
 7419 أصناف أ

 7613  لتعبئة الغاز المضغوط أو المسال ألمونيومأوعية من   3

4  
مراجل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة )باستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية 

 على إنتاج بخار ذي ضغط منخفض(؛ مراجل ا
ً
 لمياه المسعرةوالقادرة ايضا

8402 

 8403 8402مراجل للتدفئة المركزية، عدا تلك الداخلة في البند   5

6  
)مثل، الموفرات والمسعرات  8403أو  8402أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 

 ومزيلات الهباب ومسترجعات الغاز(؛ مكثفات للبخار ووحدات قوة بخارية أخر
8404 

7  

غ الهواء، مضاغط ومراوح هواء أو غازات أخر أجهزة "أغطية" مضخات هواء ومضخات تفري

شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء )فلاتر(؛ خزائن 

 . بيولوجية مأمونة مانعة لتسرب الغاز، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء )فلاتر(

8414 

8  
؛ آلات 8515ع، عدا تلك الداخلة في البند آلات وأجهزة لحام، وإن كانت قادرة على القط

 وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية سطوح المعادن
8468 

9  

حنفيات وصنابير وصمامات وغيرها من الأدوات الممـاثلة للمواسـير والمـراجل والخزانات 

والدنان والأوعية المماثلة، بما فيها صمامات تخفيض الضغط والصمامات التي يتحكم فيها 

 واسطة منظمات الحرارة )تيرموستاتية(ب

8481 
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 (2الملحق )

 متطلبات السلامة الأساسية

 ملاحظات أولية 

 على المجمعات التيهذا الملحق لمعداتسري الالتزامات المترتبة على متطلبات السلامة الأساسية في  -
ً
فيها  يوجد ت الضغط أيضا

 مصدر الخطر المذكور.

إلزامية. وتسري الالتزامات المترتبة على المتطلبات الأساسية فقط في  تعد المتطلبات الأساسية الواردة في هذه اللائحة الفنية -

 من قبل الصانع.مصدر الخطر المذكور في معدات الضغط المعنية عند استخد وجودحال 
ً
 امها تحت ظروف متوقعة منطقيا

يجب أن يلتزم الصانع بتحليل المخاطر من أجل تحديد تلك التي تنطبق على معداته بسبب الضغط؛ ثم عليه أن يقوم  -

 عملية تحليل المخاطر التي سبق ذكرها. في الحسبانبتصميمها وبنائها آخذا 

التقدم العلمي والممارسات الحالية في وقت التصميم  الحسبانيقة تأخذ في يجب تفسير المتطلبات الأساسية وتطبيقها بطر  -

 والتصنيع بالإضافة إلى الاعتبارات الفنية والاقتصادية التي تتوافق مع درجة عالية من حماية الصحة والسلامة.

 متطلبات عامة 1

ة تضمن سلامتها عند وضعها في يجب تصميم معدات الضغط وتصنيعها وفحصها، وإذا أمكن تجهيزها وتركيبها، بطريق 1/1

 لتعليمات الصانع، أو في ظروف متوقعة بشكل معقول.
ً
 الخدمة وفقا

 عند اختيار الحلول الأكثر ملاءمة، يجب على الصانع تطبيق المبادئ التالية حسب التسلسل الموضح: 1/2

- .
ً
 القضاء على المخاطر أو تقليلها إلى أقص ى حد ممكن عمليا

 ناسبة ضد الأخطار التي لا يمكن القضاء عليها.تطبيق تدابير الحماية الم -

، بمصادر الخطر المتبقية وبيان ما إذا كان من الضروري اتخاذ تدابير خاصة وملائمة الحاجةإبلاغ المستخدمين، عند  -

 للحد من المخاطر في وقت التركيب و/أو الاستخدام.

 أو يمكن التنبؤ ب 1/3
ً
ه بوضوح، يجب تصميم معدات الضغط لمنع المخاطر في حال كان احتمال إساءة الاستخدام معلوما

، يتطلب وجود التحذيرات الكافية بعدم استخدام معدات الضغط بتلك ممكنالناجمة عنه، وفي حال كان ذلك غير 

 الطريقة.

 التصميم 2

 عام 2/1

آمنة طوال يجب تصميم معدات الضغط بشكل صحيح مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة من أجل ضمان أن تكون المعدات 

 عمرها الافتراض ي.

شاملة معروفة بأنها تتضمن هوامش سلامة كافية ضد  طرائقيجب أن يتضمن التصميم معاملات السلامة الملائمة باستخدام 

 جميع أشكال القصور أو الفشل ذات الصلة.
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 التصميم لمتانة/لقوة كافية 2/2

أعدت له وظروف استخدام أخرى متوقعة.  لذيايجب تصميم معدات الضغط لأحمال تتناسب مع استخدامها المقصود  2/2/1

، يجب أخذ العوامل التالية في 
ً
 :الحسبانوتحديدا

 الضغط الداخلي/الخارجي. -

 درجات الحرارة المحيطة والتشغيلية. -

 الضغط الساكن وكتلة المحتويات في ظروف التشغيل والاختبار. -

 الأحمال الناتجة عن حركة المرور والرياح والزلازل. -

 لفعل والعزوم الناتجة عن الدعامات والملحقات والأنابيب وما إلى ذلك.قوى ردة ا -

 التآكل والإجهاد وما إلى ذلك. -

 تحلل الموائع غير المستقرة.  -

 بالحسبان احتمالية تزامن حدوثها. كما يؤخذالأحمال المختلفة التي يمكن أن تحدث بنفس الوقت  الحسبانيجب الأخذ في 

 ول على متانة/قوة كافية على أي مما يلي:يجب أن يستند التصميم للحص 2/2/2

(، وتستكمل عند الضرورة بطريقة تصميم تجريبية على 2/2/3كقاعدة عامة، طريقة حسابية كما هو موضح في البند ) -

 (.2/2/4النحو المبين في البند )

بار*لتر أو  6000( عن PS*V( عندما يقل حاصل )2/2/4طريقة تصميم تجريبية دون حسابات كما هو موضح في البند ) -

 بار. 3000( عن PS*DNحاصل )

 طريقة الحساب 2/2/3

 احتواء الضغط وجوانب التحميل الأخرى  (أ)

يجب تحديد الإجهادات المسموحة لمعدات الضغط مع مراعاة أوضاع القصور أو الفشل المتوقعة بشكل معقول 

 لهذه الغاية، يجب تطبيق عوامل السلامة للقضاء
ً
  في ظل ظروف التشغيل. وتحقيقا

ً
أي شك مترتب على  علىكليا

 عملية التصنيع وظروف التشغيل الفعلية والإجهادات ونماذج الحساب وخصائص المادة وسلوكها.

ويجب أن توفر طرق الحساب هذه هوامش أمان/سلامة كافية منسجمة، حيثما ينطبق ذلك، مع متطلبات البند 

(7.) 

 ، إذا لزم الأمر الحاجةالتالية، حسب  الطرائقى يمكن استيفاء المتطلبات المبينة أعلاه بتطبيق إحد
ً
لطريقة  مكملا

 أخرى أو بالاقتران معها:

 التصميم باستخدام معادلة حسابية. -

 التصميم باستخدام التحليل. -

 التصميم باستخدام ميكانيكا التصدع/الانكسار. -
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 المقاومة (ب)

 ية.يجب استخدام حسابات تصميم مناسبة لتحديد مقاومة معدات الضغط المعن

 وعلى وجه التحديد:

يجب ألا تقل مقادير الضغط الداخلة في الحسابات عن الحد الأقص ى المسموح به للضغوط وأن تأخذ في  -

( والضغط الديناميكي للموائع وتحلل الموائع غير المستقرة. Static Headقيمة الضغط الساكن ) الحسبان

، فيجب أن يستند تصميم جدار الفاصل عندما يتم فصل وعاء إلى غرف/حجر فردية تحتوي على ضغط

 على أساس أعلى ضغط ممكن للحجرة بالنسبة لأدنى ضغط ممكن في الحجرة المجاورة.

 يجب أن تسمح درجات الحرارة الحسابية بحدود سلامة مناسبة. -

يجب أن يؤخذ في الحسبان أثناء التصميم جميع المجموعات المحتملة من درجات الحرارة والضغط التي  -

 لها أن تنشأ في ظل ظروف تشغيل متوقعة بشكل معقول للمعدات. يمكن

 يجب أن تبقى الضغوط القصوى وتركيزات الإجهاد القصوى ضمن حدود آمنة. -

يجب استخدام القيم المناسبة لخصائص المادة والمبنية على بيانات موثقة، مع مراعاة الأحكام الواردة في  -

ل السلامة المناسبة. وتشمل خصائص المادة التي يتعين مراعاتها، ( من هذا الملحق إلى جانب عوام4البند )

 حيثما ينطبق ذلك، ما يلي:

  ،حسب المناسب عند درجة الحرارة الداخلة في الحسابات. %1.0أو  %0.2مقاومة الخضوع 

 .مقاومة الشد 

 .)المقاومة المعتمدة على الزمن )مثل: مقاومة الزحف 

 .بيانات الإجهاد/التعب 

  معاملYoung .)معامل المرونة( 

 ( الكمية المناسبة للانفعال غير المرنAppropriate Amount of Plastic Strain.) 

 ( طاقة التمزق بالانحناءBending Rupture Energy.) 

 .صلابة/متانة الكسر 

  يجب تطبيق عوامل مشتركة مناسبة لخصائص المادة التي تعتمد، على سبيل المثال، على نوع

 الإتلافي والمواد الموصولة وظروف التشغيل المتوقعة.الاختبار غير 

  :يجب أن يأخذ التصميم في الحسبان جميع أنواع التدهور التي يمكن التنبؤ بها بشكل معقول )مثل

(( بما يتناسب مع الاستخدام المقصود fatigue( والإجهاد )creep( والزحف )corrosionالتآكل )

( من هذا الملحق إلى السمات 3/4عليمات المشار إليها في البند )للمعدات. ويوجه الانتباه ، في الت

 الخاصة للتصميم ذات الصلة بعمر المعدات، على سبيل المثال:

 الزحف: تصميم ساعات التشغيل عند درجات حرارة محددة. -

 الإجهاد: تصميم عدد الدورات عند مستويات إجهاد محددة. -



 01-02-05-22-187-إ.م       
      

       
 

 
 هيئة المواصفات السعودية         
         www.saso.gov.sa 

 71من  44الصفحة 
 

 (.corrosion allowanceالتآكل: تصميم سماحية التآكل ) -

 النواحي المتعلقة بالاستقرار (ج)

في حال أن السماكة المحسوبة لا تسمح بالاستقرار الهيكلي الكافي، تتخذ التدابير اللازمة لمعالجة الحالة مع مراعاة 

 مخاطر النقل والتعامل.

 طريقة التصميم التجري ي 2/2/4

 ،
ً
 أو جزئيا

ً
ذتبار مناسب اخ ببرنامجيمكن التحقق من صحة تصميم المعدات، كليا على عينة تمثل المعدات أو لفئة  يُنف 

 منها.

 
ً
 بشكل واضح قبل إجراء الاختبار ومقبولا

ً
 تقويممن الجهة المسؤولة عن نموذج  يجب أن يكون برنامج الاختبار معرفا

 مطابقة التصميم، حيثما وجد.

القيم الحقيقية للأبعاد وخواص المواد  يجب قياسو  ،لاختبار ومعايير القبول أو الرفضيجب أن يحدد البرنامج شروط ا

 الأساسية التي تتكون منها المعدات المفحوصة قبل إجراء الاختبار.

عند اللزوم، يجب أن يكون بالإمكان أثناء الاختبار مراقبة المناطق الحرجة في معدات الضغط باستخدام وسائل ملائمة 

 جهادات بدقة كافية.قادرة على تسجيل الانفعالات والإ 

 يجب أن يشمل برنامج الاختبار ما يلي:

اختبار لمقاومة/لقوة الضغط، الغرض منه التحقق من خلو المعدات من التسربات البليغة أو التشوهات التي  (أ

 تتجاوز مستوى معين
ً
 عند ضغط مع هامش أمان/سلامة محدد مرتبط بأقص ى ضغط مسموح به.  ا

ن قيم قياسات الخواص الهندسية والخصائص المادية يجب تحديد ضغط الاختبار بناء على الاختلافات بي

الاختلافات بين  أن يؤخذ في الحسبانغراض التصميم. كما يجب تحت ظروف الاختبار والقيم المستخدمة لأ 

 درجات الحرارة في الاختبار والتصميم.

داختبارات مناسبة  (ب حد 
ُ
محددة أو عدد بناء على شروط خدمة المعدات مثل زمن التحمل على درجات حرارة  ت

 الدورات عند مستويات إجهاد محددة؛ عند وجود خطورة للزحف أو الإجهاد.

 ( مثل التآكل أو الضرر الخارجي.2/2/1اختبارات إضافية عند الضرورة تتعلق بعوامل أخرى ذكرت في البند ) (ج

 اشتراطات لضمان سلامة التعامل والتشغيل 2/3

يمنع أي مخاطر متوقعة بشكل معقول في عملية تشغليها.  نحولضغط على يجب أن تكون طريقة التشغيل المحددة لمعدات ا

 ، لما يلي:الحاجةكما يجب إيلاء اهتمام خاص، عند 

 غلاقات والفتحات.الإ  -

 التفريغ/التصريف الخطير عند اندفاع المائع من أماكن تنفيس الضغط. -

 أجهزة لمنع الوصول المادي أثناء وجود ضغط أو فراغ. -

 طح مع مراعاة الاستخدام المقصود.درجة حرارة الس -

 تحلل الموائع غير المستقرة. -
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ن المستخدم 
 
على وجه الخصوص، يجب تجهيز معدات الضغط التي تحتوي على باب للدخول بجهاز تلقائي أو يدوي يُمك

 للخطر. علاوة على ذلك، في حال وجود إمكانية لإجرا
ً
ء عملية الفتح بسهولة من التأكد من أن عملية فتحه لا تشكل مصدرا

 للخطر.
ً
 بشكل سريع، فيجب تركيب جهاز على معدات الضغط يمنع فتحها عندما يشكل ضغط أو درجة حرارة المائع مصدرا

 وسائل الفحص 2/4

ن من تنفيذ جميع الفحوصات اللازمة لضمان السلامة. (أ
 
 يجب تصميم وبناء معدات الضغط بشكل يمك

 للتأكد من سلامتها الدائمة مثل فتحات فر وسائل لتحديد الحالة الداخليايجب أن تتو  (ب
ً
ة للمعدات إذا كان ذلك ضروريا

 دخول تسمح بالوصول المادي إلى داخل معدات الضغط لإجراء الفحوصات المطلوبة بشكل آمن وميسر.

 ضمان سلامة معدات الضغط في أي من الحالات التالية:يمكن استخدام وسائل أخرى ل (ج

 .ول المادي للداخل فيها غير ممكنكون الوصإذا كانت المعدات صغيرة بحيث ي -

-  
ً
 الداخل. فيإذا كان فتح معدات الضغط يؤثر سلبيا

إذا ثبت أن المادة المحتواة لا تضر بالمادة التي صنعت منها المعدات ولا يوجد آليات أخرى للتدهور الداخلي يمكن  -

 التنبؤ بها بشكل معقول.

 وسائل التصريف والتنفيس والتهوية 2/5

 ر وسائل ملائمة لتصريف وتهوية معدات الضغط عند الضرورة، من أجل ما يلي: يجب توفي

( والتآكل Vacuum collapse( والانهيار التفريغي )Water Hammerتجنب التأثيرات الضارة مثل المطرقة المائلة ) -

اختبار الضغط، في والتفاعلات الكيميائية غير المتحكم بها. ويجب أخذ جميع مراحل التشغيل والاختبار، وخاصة 

 .الحسبان

 إتاحة إجراء عمليات التنظيف والتفتيش والصيانة بشكل آمن. -

 التآكل أو الأضرار الكيميائية الأخرى  2/6

يجب عند الضرورة توفير ما يكفي من الحماية ضد التآكل أو الأضرار الكيميائية الأخرى، مع مراعاة الاستخدام المقصود 

 والمتوقع بصورة معقولة. 

 (Wear)البلى  2/7

 (، فيجب اتخاذ تدابير كافية من أجل ما يلي:abrasion( أو الكشط )erosionعند احتمال حدوث حالات شديدة من الحت )

( أو مواد linersالتصميم المناسب، مثل سماكة المواد أو استخدام بطانات )بالتقليل إلى أدنى حد من هذا التأثير  -

 (.claddingتكسية )

.السماح باستبدال الأج -
ً
 زاء الأكثر تأثرا

 (. 3/4لفت الانتباه إلى التدابير اللازمة لمواصلة الاستخدام الآمن، في التعليمات المشار إليها في البند ) -

 المجمعات 2/8
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 يجب مراعاة ما يلي عند تصميم المجمعات:

 ببعضها البعض فعالة وصالحة للوظيفة المعدة لها. ستُجمعأن تكون المكونات التي  -

 والتجميع الملائم لجميع المكونات.الدمج الصحيح  -

 أحكام التعبئة والتفريغ 2/9

يجب، عند الاقتضاء، تصميم معدات الضغط وتزويدها بملحقات أو استخدام وسائل لوصلاتها لضمان عمليات تعبئة 

 وتفريغ آمنة وخاصة في يتعلق بمصادر الخطر مثل:

 عند التعبئة: (أ

 سبة التعبئة وضغط البخار عند درجة الحرارة المرجعية.التعبئة الزائدة أو الضغط الزائد مع مراعاة ن -

 عدم استقرار معدات الضغط. -

 عند التفريغ: الاندفاع غير المنضبط للمائع المضغوط. (ب

 عند التعبئة أو التفريغ: عمليات الربط أو الفك غير الآمنة. (ج

 الحماية من تجاوز الحدود المسموح بها لمعدات الضغط 2/10

ا تجاوز الحدود المسموح بها، في ظل ظروف يمكن التنبؤ بها على نحو معقول، يجب تزويد معدات في الحالات التي يمكن فيه

الضغط بأجهزة حماية مناسبة أو استخدام وسائل لتوصيل معدات الضغط بأجهزة حماية ملائمة، إلا إذا كانت المعدات 

 معدة ليتم حمايتها بأجهزة حماية أخرى ضمن مجمعات.

 لملائم أو مجموعة من هذه الأجهزة على أساس الخصائص الخاصة بالمعدات أو المجمعات.يجب تحديد الجهاز ا

 تشمل أجهزة الحماية الملائمة ومجموعاتها ما يلي:

 ملحقات السلامة، حسب التعاريف المذكورة. (أ

ن من اتخاذ إ (ب
 
جراءات كافية عند الاقتضاء، أجهزة رصد ومراقبة ملائمة مثل المؤشرات و/أو أجهزة الإنذار التي تمك

 للحفاظ على معدات الضغط ضمن الحدود المسموح بها.
ً
 أو يدويا

ً
 إما تلقائيا

 ملحقات السلامة 2/11

 يجب على ملحقات السلامة أن: 2/11/1

بنى -
ُ
صمم وت

ُ
متطلبات الصيانة  الحسبانبحيث تكون موثوقة وملائمة للوظيفة المقصودة وأن تأخذ في  ت

 والاختبار للأجهزة، حيثما ينطبق ذلك.

مستقلة عن الوظائف الأخرى، إلا إذا كانت وظيفة السلامة الخاصة بها لا يمكن أن تتأثر بهذه الوظائف  تكون  -

 الأخرى.
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تفي بمبادئ التصميم المناسبة من أجل الحصول على حماية ملائمة وموثوقة. وتشمل هذه المبادئ، على وجه  -

( redundancyئل احتياطية للأجزاء الحساسة )( وتوفر بداfail-safe modesالخصوص، الأنماط المقاومة للفشل )

 (.self-diagnosis( والتشخيص الذاتي )diversityوالتنوع )

 أجهزة الحد من الضغط 2/11/2

( بشكل دائم، إلا أنه PSيجب أن تكون هذه الأجهزة مصممة بحيث لا يتجاوز الضغط الحد الأقص ى المسموح به )

 .الحاجة(، عند 7/3لتوافق مع المتطلبات الواردة في البند )يسمح عند اللزوم بزيادة الضغط لفترة قصيرة با

 أجهزة مراقبة درجة الحرارة 2/11/3

 يجب أن تمتاز هذه الأجهزة بزمن استجابة كاف يلائم أسس وقواعد السلامة بما يتفق مع وظيفة القياس.

 الحريق الخارجي 2/12

قات مناسبة أو استخدام وسائل تزويدها بملححيث تكون ملائمة، وعند الضرورة، يجب تصميم معدات الضغط ب

 للتوصيل لتلبية متطلبات الحد من الضرر الناتج في حال نشوب حريق خارجي مع مراعاة الاستخدام المقصود.

 التصنيع 3

 إجراءات التصنيع 3/1

ق الملائمة والإجراءات ائيجب على الصانع ضمان التنفيذ الكفؤ للأحكام الموضوعة في مرحلة التصميم باستخدام الطر 

 الصلة، مع مراعاة الجوانب الواردة أدناه. ذات

 تجهيز الأجزاء المكونة 3/1/1

( إلى زيادة في العيوب أو التشققات Chamfering( والشطب )Formingيجب ألا يؤدي تجهيز الأجزاء المكونة مثل التشكيل )

 سلامة معدات الضغط. فيأو إلى تغييرات في الصفات الميكانيكية والتي من المرجح أن تؤثر 

 لوصل الدائما 3/1/2

 يجب أن تخلو الوصلات الدائمة وما حولها من أي عيوب سطحية أو داخلية تؤثر في سلامة معدات الضغط.

يجب أن تستوفي خصائص الوصلات الدائمة الحد الأدنى من الخصائص المحددة للمواد المعدة للوصل مالم تؤخذ قيم 

 في حسابات التصميم.على وجه التحديد  الحسبانالخواص الأخرى ذات الصلة في 

يجب تنفيذ الوصل الدائم في معدات الضغط للمكونات التي تساهم في مقاومة المعدات للضغط وللمكونات المتصلة 

 لإجراءات عمل ملائمة.
ً
 مباشرة بها من قبل طاقم مؤهل بشكل مناسب وطبقا

ءات التشغيل والموظفين/الطاقم من قبل على إجرا فلابد من الموافقة( IV( و )III( و )IIلمعدات الضغط ضمن الفئات )

 لتقدير الصانع، كما يلي:
ً
 طرف ثالث مختص، والذي قد يكون وفقا

 جهة مقبولة. -

 جهة، طرف ثالث، معترف بها في الدولة.  -
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ولتنفيذ هذه الموافقات، يجب على الطرف الثالث إجراء الفحوصات والاختبارات على النحو المنصوص عليه في 

 ئمة أو فحوصات واختبارات مكافئة، أو تكليف من يقوم بتنفيذها.المواصفات الملا 

 تلافيةالاختبارات غير الإ 3/1/3

 يجب إجراء الاختبارات غير الإ
ً
 مناسب تلافية للوصلات الدائمة في معدات الضغط من قبل طاقم مؤهل تأهيلا

ً
. لمعدات ا

 من طرف ثالث معترف به في الدولة. ن معتمدينو ( يجب أن يكون الطاقم/الموظفIV( و )IIIالضغط ضمن الفئات )

 المعالجة الحرارية 3/1/4

يجب تطبيق المعالجة الحرارية الملائمة في مرحلة التصميم المناسبة من التصنيع عند وجود خطورة بأن تؤدي عملية 

 الإنتاج إلى تغيير خصائص المادة إلى حد من شأنه أن يضعف سلامة معدات الضغط.

 (Traceabilityالتتبعية ) 3/1/5

وضع إجراءات مناسبة والحفاظ عليها لتحديد المواد التي تشكل مكونات المعدات التي تسهم في مقاومة الضغط يجب 

 بالإنتاج، وحتى الاختبار النهائي لمعدات الضغط المصنعة.
ً
 من الاستلام، مرورا

ً
 بالوسائل المناسبة بدءا

 النهائي  التقويم 3/2

 كما هو موضح أدناه. نهائية تقويميجب أن تخضع معدات الضغط لعملية 

 التفتيش النهائي 3/2/1

مدى مطابقة الوثائق المرفقة  قويميجب أن تخضع معدات الضغط لعملية تفتيش نهائية من خلال الفحص الظاهري وت

لمتطلبات هذه اللائحة الفنية. يمكن أن تؤخذ الاختبارات التي أجريت أثناء التصنيع في الحسبان. وبقدر ما يكون ذلك 

 لأسب
ً
 على كل جزء من المعدات عند اللزوم أثناء ضروريا

ً
 وخارجيا

ً
اب تتعلق بالسلامة، يجري التفتيش النهائي داخليا

 التصنيع )على سبيل المثال، حيثما يكون الفحص أثناء التفتيش النهائي غير ممكن(.

  (Proof testاختبار التحمل ) 3/2/2

ء الضغط، والذي يأخذ عادة شكل اختبار الضغط النهائي لمعدات الضغط اختبارا لاحتوا التقويميجب أن يتضمن 

 (. 7/4الهيدروستاتيكي عند ضغط يساوي على الأقل القيمة المحددة في البند )

 (، يمكن إجراء هذا الاختبار على أسس إحصائية.Iبالنسبة لمعدات الضغط المنتجة وفق الفئة )

 أو غير عملي، 
ً
يمكن إجراء اختبارات بديلة ذات قيمة معترف بها. أما عندما يكون اختبار الضغط الهيدروستاتيكي ضارا

ير إضافية مثل الاختبارات غير بالنسبة للاختبارات الأخرى، غير اختبار الضغط الهيدروستاتيكي، فيجب تطبيق تداب

 تلافية أو غير ذلك من الأساليب ذات الصلاحية المكافئة، قبل إجراء تلك الاختبارات.الإ

 سلامة/الحمايةالتفتيش على أجهزة ال 3/2/3

النهائي للمجمعات فحص لأجهزة السلامة التي تهدف إلى التحقق من الامتثال الكامل للمتطلبات  التقويميجب أن يتضمن 

 (.2/10المشار إليها في البند )

 وضع العلامات )الوسم والبيان( 3/3

 يجب توفير المعلومات التالية:

 لجميع معدات الضغط: (أ
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 سنة الصنع. -

 لطبيعتها، مثل النوع والسلسلة أو الرقم التعريفي  تحديد/تعريف معدات -
ً
الضغط وفقا

 والتسلسلي للدفعة أو السلسلة.

 الحدود القصوى/الدنيا الأساسية المسموح بها. -

حسب نوع معدات الضغط، معلومات إضافية ضرورية للتركيب أو التشغيل أو الاستخدام الآمن، وعند  (ب

 ، للصيانة والتفتيش الدوري، مثل:الحاجة

 (.L( بالليترات )Vحجم معدات الضغط ) -

 (.DNالقياس الاسمي للأنابيب )  -

 ( وتاريخه بالبار.PTمقدار ضغط الاختبار المستخدم ) -

 (.barضغط تشغيل جهاز السلامة بالبار ) -

 (.kWالقدرة الخارجة/ناتج معدات الضغط بالكيلوواط ) -

 (.Vجهد المصدر بالفولت ) -

 الاستخدام المقصود. -

 )كجم/لتر(. نسبة التعبئة -

 الكتلة القصوى للتعبئة )كج(. -

 الكتلة الفارغة )كجم(. -

 مجموعة المائع. -

، تحذيرات مثبتة على معدات الضغط لتوجيه الانتباه إلى سوء الاستخدام الذي أظهرت التجربة الحاجةعند  (ج

 إمكانية حدوثه.

ضغط، أو على لوحة بيانات مثبتة يجب وضع المعلومات المشار إليها في النقاط )أ( و )ب( و )ج( على معدات ال

 بإحكام عليها باستثناء الحالات التالية:

يمكن، حيثما ينطبق ذلك، استخدام الوثائق المناسبة لتجنب وضع علامات متكررة على  -

 أجزاء فردية مثل مكونات الأنابيب، المعدة لنفس المجمعة/التجميع.
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، مثل الملحقات،  -
ً
يمكن وضع المعلومات المذكورة عندما تكون معدات الضغط صغيرة جدا

 في الفقرة )ب( أعلاه على بطاقة/ملصق مرفق أو متصل بمعدات الضغط.

تعبئتها والتحذيرات المشار  المراديمكن استخدام البطاقات أو وسائل أخرى ملائمة للكتلة  -

 إليها في الفقرة )ج(، بشرط بقائها قابلة للقراءة للمدة الزمنية المناسبة.

 غيلإرشادات التش 3/4

(، بتعليمات للمستخدم الحاجةعند طرح معدات الضغط في الأسواق، فيجب أن تكون مصحوبة )حسب  (أ)

 تحتوي جميع معلومات السلامة الضرورية المتعلقة بما يلي:

 التركيب بما في ذلك تجميع قطع مختلفة من معدات الضغط. -

 الوضع في الخدمة. -

 الاستخدام. -

 تي يقوم بها المستخدم.الصيانة بما في ذلك عمليات الفحص ال -

 للبند ) (ب)
ً
( من هذا الملحق باستثناء 3/3يجب أن تشمل الإرشادات المعلومات المثبتة على معدات الضغط وفقا

، بالوثائق الفنية والرسومات والأشكال الضرورية الحاجةالتعريف التسلسلي، ويجب أن تكون مصحوبة، عند 

 لفهم هذه الإرشادات بشكل واضح.

 للبند )الحاجةهذه المعلومات، عند يجب أن تشير  (ج)
ً
( 1/3، إلى مصادر الخطر الناتجة عن سوء الاستخدام وفقا

 للبند )
ً
 (.2/2/3من هذا الملحق والسمات الخاصة بالتصميم وفقا

 المواد 4

لمتوقع يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع معدات الضغط صالحة لهذا الاستخدام طوال فترته المقررة ما لم يكن من ا

 استبدالها.

( 4/2( والفقرة )أ( من البند )4/1يجب أن تفي مستهلكات اللحام وغيرها من مواد الوصل بالمتطلبات ذات العلاقة من البند )

 ( بطريقة مناسبة، سواء على كان على المستوى الفردي أو في هيكل مشترك/مدمج.4/3والفقرة الأولى من البند )

 المعرضة للضغط كالتالي:يجب أن تكون مواد الأجزاء  4/1

أن يكون لها خصائص مناسبة لجميع ظروف التشغيل التي يمكن التنبؤ بها بشكل معقول ولجميع ظروف الاختبار،  (أ)

، يجب أن تمتثل خصائص 
ً
وعلى وجه الخصوص أن تكون مرنة وصلبة بالشكل الكافي. وحيثما كان ذلك مناسبا

علاوة على ذلك، يجب إيلاء الانتباه الكافي وبشكل خاص عند اختيار  ( من هذا الملحق.7/5المواد لمتطلبات البند )

المواد، لتجنب التمزقات الهشة عند الضرورة. في حال الاضطرار لاستخدام مواد هشة لأسباب محددة، فيجب 

 اتخاذ تدابير مناسبة.
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تتأثر الخصائص  أن تكون ذات مقاومة كيميائية كافية للمائع الذي تحتويه معدات الضغط. كما يجب ألا (ب)

 خلال العمر المقرر للمعدات.
ً
 كبيرا

ً
 الفيزيائية والكيميائية الضرورية للسلامة التشغيلية تأثرا

 ألا تتأثر بشكل كبير أو ملحوظ بالتقادم. (ج)

 أن تكون مناسبة لإجراءات المعالجة المقصودة. (د)

.اختيارها من أجل تجنب حدوث تأثيرات كبيرة وغير مرغوبة عند تجمي يكون أن  (ه)
ً
 ع المواد المختلفة معا

 يجب على الشركة المصنعة لمعدات الضغط: 4/2

( من هذا الملحق والخصائص 2/2/3تحديد بطريقة مناسبة القيم اللازمة لحسابات التصميم المذكورة في البند ) (أ)

 (.4/1الأساسية للمواد وعمليات معالجتها المذكورة في البند )

ائقه الفنية، فيما يتعلق بمواصفات المواد في هذه اللائحة بأحد النماذج توفير العناصر المتعلقة بالمطابقة في وث (ب)

 التالية:

 باستخدام مواد تتوافق مع المواصفات ذات العلاقة. -

 من خلال تقييم مادي معين. -

(، يجب أن تقوم الجهة المقبولة المسؤولة عن إجراءات تقويم مطابقة لمعدات IV( و )IIIلمعدات الضغط فئات ) (ج)

 محدد لتقييم المواد المعينة. تقويمجراء الضغط بإ

يجب على الشركة الصانعة للمعدات اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن المادة المستخدمة مطابقة للخصائص/للمواصفات  4/3

 المطلوبة. وعلى وجه الخصوص، يجب الحصول على الوثائق التي أعدها الصانع التي تؤكد مطابقة المواد للمتطلبات.

(، يجب أن تأخذ الوثائق المطلوبة شكل IV( و )III( و )IIيتعلق بالأجزاء الرئيسية الحاملة للضغط في المعدات من الفئات )فيما 

 شهادة ضبط منتج محدد.

مختصة، وخضعت لعملية تقييم  جهةعندما يكون لدى الشركة المصنعة للمواد نظام مناسب لضمان الجودة، معتمدة من 

 مطابقة المتطلبات ذات الصلة بهذه الفقرة.على ن الشهادات الصادرة عن الشركة الصانعة تشهد محدد للمواد، يفترض أ

 متطلبات معدات الضغط المحددة

(، تنطبق المتطلبات التالية على معدات الضغط التي 4( إلى الفصل )1بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في الفصل )

 (.6( و )5) الفصلانيشملها 

بات الخاصة بمعدات الضغط المعرضة للحرارة الناتجة عن احتراق الوقود أو لمصادر الحرارة الأخرى مع خطورة المتطل 5

 (. 4/1/3حدوث إحماء زائد حسب ما هو مذكور في البند )

 تشمل هذه المعدات ما يلي:

 المعرضةراجل المياه الساخنة ( مثل: المراجل البخارية وم4/1/3/2مولدات البخار والمياه الساخنة كما ذكر في البند ) -

يات/السخانات الفائقة ) (، ومراجل Reheaters( ومعيدات التسخين )Superheatersلحرارة احتراق الوقود، والمحم 
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(، والمراجل الكهربائية Waste Incineration Boilers(، ومراجل حرق النفايات )Waste-heat Boilersالحرارة المهدرة )

(، وقدور الضغط، إلى جانب ملحقاتها. وعند اللزوم، أنظمتها المعدة immersion( أو المنغمسة )Electrodeذات القطب )

 لمعالجة مياه التغذية وتوريد الوقود.

(، مثل: أجهزة 4/1/3/1معدات التسخين الصناعي غير المستخدمة في إنتاج البخار والمياه الساخنة والمندرجة في البند ) -

 ائية والعمليات الأخرى المشابهة والمعدات المضغوطة لمعالجة/تجهيز الأغذية.التسخين للعمليات الكيمي

تجنب وتقليل مخاطر الفقدان الملحوظ للمحتويات جراء الإحماء  بما يضمنيجب إجراء حسابات هذه المعدات وتصميمها وبناؤها 

 الزائد. وبشكل خاص، يجب التأكد عند اللزوم مما يلي:

، الحاجةبة لتقييد العوامل التشغيلية مثل الحرارة الداخلة والحرارة الخارجة، وعند توفير وسائل حماية مناس (أ)

 مستوى المائع لتجنب أي خطر للإحماء الزائد الموضعي أو العام.

توفير نقاط أخذ العينات عند الحاجة للسماح بتقييم خصائص المائع لتجنب المخاطر المتعلقة بالترسبات و/أو  (ب)

 التآكل.

 ت كافية لإزالة مخاطر التلف الناتج عن الترسبات.وضع اشتراطا (ج)

 توفير وسائل إزالة آمنة للحرارة المتبقية بعد التوقف. (د)

اتخاذ خطوات لتجنب التراكم الخطر للمخاليط القابلة للاشتعال من المواد القابلة للاحتراق والهواء، أو ارتداد  (ه)

 اللهب.

 (4/1/3/3الأنابيب حسب ما هو مذكور في البند ) 6

 ب التأكد عند التصميم والبناء من التالي:يج

( Flangesأن خطورة الإجهاد الزائد والناتج عن حرية الحركة غير المقبولة أو القوى الزائدة الناتجة، مثل: على الفلنجات ) (أ)

(، مضبوطة بشكل كاف بوسائل مثل الدعم Bellows( والمنافيخ )Hoses( والخراطيم )Connectionsأو الوصلات )

(Support( والتقييد )Constraint( والتثبيت )Anchoring( والمحاذاة )Alignments.والشد المسبق ) 

توفير وسائل لتصريف وإزالة الترسبات من المناطق المنخفضة عند وجود احتمال تكثيف للموائع الغازية داخل الأنابيب  (ب)

 ( أو التآكل.Water hammerلتجنب التلف الناتج عن الطرق المائي )

ن الدوامات )Turbulencesالمحتمل من الاضطرابات )يؤخذ في الحسبان التلف أن  (ج) (. تنطبق الفقرات Vortices( وتكو 

 ( من هذا الملحق.2/7ذات الصلة من البند )

 ( الناتج عن الاهتزازات في الأنابيب.Fatigueالإعياء )الانتباه والحذر من خطورة  (د)

( التي يمثل حجمها خطورة Take-off(، لعزل الأنابيب التصريف )1ن المجموعة )توفير الوسائل الملائمة في حال الموائع م (ه)

 ملحوظة/كبيرة.

التقليل إلى أدنى حد من خطر التفريغ غير المقصود؛ يجب وضع علامة واضحة على نقاط التصريف على الجانب الدائم،  (و)

 مما يشير إلى السائل الموجود.
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مسجلين على الأقل في الوثائق الفنية لتسهيل الصيانة أو التفتيش أو الإصلاح أن يكون موقع ومسار الأنابيب تحت الأرض  (ز)

 المأمون.

 المتطلبات الخاصة بقيم محددة لمعدات ضغط معينة 7

تسري الاشتراطات التالية كقاعدة عامة. ومع ذلك، في حال عدم تطبيقها، بما فيها الحالات التي لم تذكر فيها المواد بشكل 

 المتخذةق فيها المواصفات القياسية ذات العلاقة(، فعلى الشركة الصانعة أن تبين الإجراءات الملائمة محدد والتي لم تطب

 لتحقيق مستوى شامل ومكافئ للسلامة.

 لمتطلبات السلامة الأساسية الواردة في الفصل )
ً
 مكملا

ً
( 6( إلى الفصل )1الاشتراطات المنصوص عليها في هذا البند تعد جزءا

 ط التي تنطبق عليها.لمعدات الضغ

 الإجهادات المسموح بها 7/1

 الرموز  7/1/1

𝑅𝑒/𝑡  ( حد الخضوعYield limit:ويشير للقيمة عند درجة الحرارة المستخدمة في الحسابات للآتي ) 

 ( لمادة تظهر حدود تدفق عليا ودنيا.Upper flow limitحد التدفق الأعلى ) -

( والألمنيوم austeniticفولاذ الأوستينيتي )% لل 1.0( عند Proof strengthمقاومة التحمل ) -

 .المسبوكغير 

 % في الحالات الأخرى. 0.2( عند Proof strengthمقاومة التحمل ) -

𝑅𝑚/20   ( ويشير إلى القيمة الأدنى لمقاومة الشد القصوىUltimate strength على )20 ( درجة مئوية°C.) 

𝑅𝑚/𝑡   ند درجة الحرارة المستخدمة في الحسابات.تحدد مقاومة الشد القصوى ع 

( نتيجة الأحمال الساكنة Permissible general membrane stressيجب ألا يزيد الإجهاد الغشائي العام المسموح به ) 7/1/2

( 
ً
 فيه الزحف )Predominantly static loadsالأكثر تأثيرا

ً
(، Creep( وعلى درجات حرارة خارجة عن المجال التي يكون ملحوظا

 للمادة المستخدمة:
ً
 عن القيمة الأصغر من القيم التالية وفقا

- ((𝑅𝑒

𝑡
  ×  

2

3
𝑅𝑚)و ) 

20
  ×  

5

12
( بما في ذلك الفولاذ Ferriticفي حالة الفولاذ الحديدي ) 

( والفولاذ Fine-grained( وباستثناء فولاذ الحبيبات الدقيقة )Normalized rolledالمطاوع )

 بشكل خاص.المعا
ً
 لج حراريا

 في حالة الفولاذ الاوستينيتي: -

 ((𝑅𝑒

𝑡
  ×  

2

3
 %. 30إذا كانت استطالته بعد التمزق تزيد عن   

 ( أو(𝑅𝑒

𝑡
  ×  

5

6
𝑅𝑚)و ) 

20
  ×  

1

3
 %. 35، إذا كانت استطالته بعد التمزق تزيد عن 
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- ((𝑅𝑒

𝑡
  ×  

10

19
𝑅𝑚)و ) 

20
  ×  

1

3
أو قليل السبيكة  المسبوك، في حالة الفولاذ المسكوب غير 

(non-alloy or low-alloy cast steel.) 

- ((𝑅𝑒

𝑡
  ×  

2

3
 ، في حالة الالمنيوم.

- ((𝑅𝑒

𝑡
  ×  

2

3
𝑅𝑚)و ) 

20
  ×  

5

12
، في حالة سبائك الألمنيوم باستثناء السبائك المقساة 

 (.Precipitation hardening alloysبالترسيب )

 معاملات الوصل 7/2

 يجب ألا يزيد معامل الوصل للوصلات الملحومة عن القيم التالية:

تلافية التي تؤكد أن المجموعة الكاملة تلافية وغير الإ، للمعدات الخاضعة للاختبارات الإ1 -

 من الوصلات لا تظهر أي عيوب ملحوظة/كبيرة.

 تلافية.لاختبارات العشوائية غير الإضعة ل، للمعدات الخا0.85 -

 تلافية باستثناء التفتيش البصري.ت غير الخاضعة للاختبارات غير الإ، للمعدا0.7 -

 وعند الضرورة، يجب الأخذ في الحسبان نوع الإجهاد على الوصلة وخصائصها الميكانيكية والتقنية.

 لأوعية الضغط 7/3
ً
 أجهزة الحد من الضغط، وخصوصا

% من أعلى ضغط مسموح  10( من هذا الملحق دون 2/11/2الضغط الزائدة واللحظة المذكورة في البند )يجب إبقاء موجة 

 به.

 (Hydrostatic test pressureضغط الاختبار الهيدروستاتيكي ) 7/4

لقيم ( من هذا الملحق عن القيمة الأكبر من ا3/2/2لأوعية الضغط، يجب ألا يقل ضغط الاختبار المائي المذكور في البند )

 التالية:

قيمة أعلى حمل يمكن لمعدات الضغط أن تخضع له خلال الخدمة مع مراعاة أقص ى ضغط  -

 .1.25مسموح به وأقص ى درجة حرارة مسموح بها، مضروبة في المعامل 

 بالمعامل  -
ً
 ، أيهما أكبر.1.43الحد الأقص ى للضغط المسموح به مضروبا

 خصائص المادة 7/5

 لمعايير أخرى يجب مراعاتها، يعمالم تكم هناك حاجة إلى قيم أخر 
ً
 الفولاذ لدن دى وفقا

ً
بشكل كاف ليل ي الفقرة )ا( من البند  ا

%، وإذا لم تقل طاقة  14( من هذا الملحق إذا لم تقل استطالته بعد التمزق في اختبار شد وفق إجراء معياري عن 4/1)

( ولا تزيد C°درجة مئوية ) 20جة حرارة لا تزيد عن جول، عند در  27عن  ISO-Vلقطعة اختبار  اسةالتمزق عند الثني المق

 عن أقل درجة حرارة تشغيل مجدولة. 
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 (3الملحق )

 المطابقة تقويمنماذج 

 (.7المطابقة المحددة في المادة ) تقويمتشير الفئات في الجداول إلى إجراءات  (1

 المطابقة تقويمإجراء/نموذج  الفئة

I 
 ( نموذج تقويم المطابقةType 1a )-  ( اعتماد الطرازType Approval) 

 لصانع أو ممثله القانونيل إقرار المورد بالمطابقة 

II  ( نموذج تقويم المطابقةType 1a )-  ( اعتماد الطرازType Approval) 

III  ( نموذج تقويم المطابقةType 3 )- )المطابقة للطراز المبنية على تقويم عملية الإنتاج( 

IV  نموذج تقويم المطا( بقةType 3 )- )المطابقة للطراز المبنية على تقويم عملية الإنتاج( 

 

 (.IV( ضمن الفئة )4/1/3/4( والمذكور ة في بند )1تصنف ملحقات السلامة المعرفة في المادة ) (2

ومع ذلك، على سبيل الاستثناء، يمكن تصنيف ملحقات السلامة المصنعة لمعدات محددة في نفس فئة المعدات التي 

 م بحمايتها.تقو 

 ( بناء على جميع ما يلي:4/1/3/4( والمذكورة في البند )1تصنف ملحقات الضغط المعرفة في المادة ) (3

 (PSأقص ى ضغط مسموح به ) -

 .الحاجة( حسب DN( أو المقاس الاسمي )Vحجمها ) -

 مجموعة الموائع التي أعدت لها. -

 المطابقة. ويمتقالجدول الملائم للأوعية أو الأنابيب لتحديد فئة  يُستخدم

من الحجم والقياس الاسمي في الفقرة الثانية أعلاه، فيجب تصنيف ملحقات الضغط حسب الفئة  احتساب كل  عند 

 الأعلى.

 المطابقة إلى الحد الأعلى لكل فئة. تقويمتشير خطوط الحدود بين الفئات في جداول  (4
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 (1جدول )

 ( 4( من المادة )4/1/3/1من بند ) الأوعية المذكورة في المدخل الأول من الفقرة )أ(

( ضمن الفئة 1( في جدول )II( أو )Iكحالة خاصة، تصنف الأوعية المعدة لاحتواء غاز غير مستقر وتقع ضمن الفئات )

(III.) 
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 (2جدول )

 (4( من المادة )4/1/3/1وعية المذكورة في المدخل الثاني من الفقرة )أ( من بند )الأ 
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 (3جدول )

 ( 4( من المادة )4/1/3/1ة المذكورة في المدخل الأول من الفقرة )ب( من بند )الأوعي
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 (4جدول )

 (4( من المادة )4/1/3/1الأوعية المذكورة في المدخل الثاني من الفقرة )ب( من بند )

تفحص ( إما إلى عملية 4/1/4/3كحالة خاصة، تخضع المجمعات المعدة لتوليد مياه ساخنة المذكورة في البند )

( والفقرات )أ( و )د( 3/4( و )2/11( و )2/10للتصميم فيما يتعلق بمطابقتها للمتطلبات الأساسية المذكورة في البنود )

 (، أو لنظام تأكيد جودة كامل.2من الفصل الخامس من الملحق )
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 (5جدول )

 (4( من المادة )4/1/3/2معدات الضغط المذكورة في بند )

 (.IIIمطابقة على الأقل مكافئ لأحد أنماط الفئة ) تقويمميم قدور الضغط لإجراء كحالة خاصة، يخضع تص
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 (6جدول )

 (4( من المادة )4/1/3/3الأنابيب المذكورة في المدخل الأول من الفقرة )أ( من بند )

( ضمن 6جدول ) ( فيII( أو )Iكحالة خاصة، تصنف شبكات الأنابيب المعدة للغازات غير المستقرة وتقع ضمن الفئات )

 (.IIIالفئة )
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 ( 7جدول )

 (4( من المادة )4/1/3/3الأنابيب المذكورة في المدخل الثاني من الفقرة )أ( من بند )

( 7( في جدول )IIوتقع ضمن الفئة ) C° 350كحالة خاصة، تصنف الأنابيب المحتوية على موائع بدرجة حرارة أعلى من 

 (.IIIضمن الفئة )
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 (8جدول )

 (4( من المادة )4/1/3/3لأنابيب المذكورة في المدخل الأول من الفقرة )ب( من بند )ا
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 (9جدول )

 (4( من المادة )4/1/3/3الأنابيب المذكورة في المدخل الثاني من الفقرة )ب( من بند )
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 (4الملحق )

 للمواصفة Type 1aنموذج تقويم المطابقة )
ً
 ((ISO/IEC 17067( وفقا

 (Type Approvalطراز )اعتماد ال

 اعتماد الطراز        1/1

ف اعتماد الطراز بأنه أحد إجراءات تقويم المطابقة، حيث تقوم الجهة المقبولة بمقتضـــــــــــاه بمراجعة التصـــــــــــميم الفني للمنتَج،  يُعرَّ

 ذات العلاقة.والتأكد من صحته ثم الإقرار بأن التصميم الفني للمنتَج يستوفي متطلبات اللوائح الفنية السعودية 

 ويمكن إجراء اعتماد الطراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

لا للإنتاج المرتقب، )نموذج الإنتاج(. (1 ِّ
 
 فحص عينة نموذجية من المنتَج كاملا، بحيث يكون مُمث

تقويم مـدى مطـابقـة التصــــــــــــــميم الفني للمنتَج من خلال مراجعـة الوثـائق الفنيـة والأدلـة )نموذج التصــــــــــــــميم(، مع فحص  (2

زمع، لواحدينة ع
ُ
لة للإنتاج الم ِّ

 
 أو أكثر من الأجزاء ذات المخاطر للمنتَج )جمع بين نموذج الإنتاج ونموذج التصميم(. مُمث

 إجراءات اعتماد الطراز          2/1

 تقديم طلب لاعتماد الطراز عند إحدى الجهات المقبولة    2/1/1

 جهة مقبولة يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي: يجب على الصانع أن يُقدم طلبا لاعتماد الطراز عند

 اسم وعنوان الصانع.  (1

 إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى. (2

ن من تقويم مــدى مطــابقــة المنتج لمتطلبــات اللوائح الفنيــة الســــــــــــــعوديــة، وأن تحتوي على تحليــل وتقييم  (3 ِّ
 
مك

ُ
وثــائق فنيــة ت

 مناسبين للمخاطر. 

د الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشـــمل ي (4 ِّ
التصـــميم  -حســـب ما يقتضـــيه التقويم  -جب أن تحد 

 والتصنيع وتشغيل )استخدام( المنتَج. 

 العناصر التالية: -على الأقل  -يجب أن تشمل الوثائق الفنية  (5

 وصف (أ
ً
 عام ا

ً
 للمنتَج. ا

الأفقية )الرسوم البيانية( العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، رسومات التصميم والتصنيع والمساقط  (ب

 إلخ...

   التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل)استخدام( المنتَج المشار إليها. (ج

ت قائمة بالمواصــــــــــفات القياســــــــــية الســــــــــعودية أو أي مواصــــــــــفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، ســــــــــواءً كان (د

اة لاســتيفاء المتطلبات الأســاســية للوائح الفنية الســعودية، وذلك في  مطبقة كليا أو جزئيا، ووصــفا للحلول المتبنَّ
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ـــية  ــ ــ ــــفات القياســـ ــ ــ ـــــتعمال الجزئي للمواصــ ــ ـــار إليها، وفي حالة الاســـ ــ ــ ـــــية المشـــ ــ ــــفات القياســـ ــ ــ حالة عدم تطبيق المواصــ

ح في الوثائق الفنية البنود المطب  قة.السعودية، فيجب أن يُوضَّ

جراة، إلخ...  (ه
ُ
 نتائج التقارير )الحسابات البيانية( الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات الم

 تقارير الاختبارات. (و

زمع، ويمكن أن تطلب الجهة المقبولة المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك. (ز
ُ
لة عن الإنتاج الم ِّ

 
 عينات مُمث

الحلول الفنية المتخذة في التصميم، حيث يجب أن تشير هذه الأدلة إلى كل  ءمةملاالأدلة )البراهين( التي تدعم  (ح

تبَعة، خاصــــة في حالة عدم تطبيق المواصــــفات القياســــية الســــعودية و/أو المواصــــفات الفنية الملائمة 
ُ
الوثائق الم

ـــــمل الأدلة الداعمة  ـــار إليها، ويجب أن تشـ ــ ـــ ى الأمر ذلك  -المشـ ــ جراة في المختبر نتائج الاختبا  -متى ما اقتضـ
ُ
رات الم

 المناسب لدى الصانع، أو في مختبر آخر تحت مسؤوليته.

 مهام الجهة المقبولة     2/1/2

ج  (أ
َ
 بالنسبة للمنت

 مة التصميم الفني للمنتَج.ءعمة بغرض تقويم ملادراسة الوثائق الفنية والأدلة )البراهين( الدا

 بالنسبة للعينات (ب

 للمواصـــفات القياســـية التأكد من أن تصـــنيع العينات مطا (1
ً
مة وفقا صـــمَّ

ُ
بق للوثائق الفنية، وتحديد العناصـــر الم

 للمواصفات الأخرى.
ً
مة وفقا صمَّ

ُ
 السعودية، والعناصر الم

إجراء الفحوصــــــــــــــــات والاختبـــارات المنـــاســــــــــــــبـــة، أو توكيـــل من يقوم بهـــا بـــالنيـــابـــة، للتـــأكـــد من أن الحلول الفنيـــة  (2

(technical solutionالتي تبناها الصا ) نع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية، وذلك في

 حالة عدم تطبيق المواصفات ذات العلاقة.

في حالة عدم تطبيق المواصـــفات القياســـية  -إجراء الاختبارات المناســـبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد  (3

لول الفنيــة التي تبنــاهــا الصـــــــــــــــانع تســــــــــــــتوفي المتطلبــات بــأن الح -الســــــــــــــعوديــة و/أو المواصــــــــــــــفــات الأخرى الملائمــة 

 الأساسية للوائح الفنية السعودية.

 الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات. (4

 بالنسبة لقرارات الجهة المقبولة  (ج

 يجب على الجهة المقبولة إصــدار تقرير تقويم عن الإجراءات التي قامت بها ومخرجاتها، وعلى الجهة المقبولة  (1
َّ
ألا

 تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع.

إذا كــاـن الطراز مطـــابقـــا لمتطلبـــات اللوائح الفنيـــة الســــــــــــــعوديـــة المنطبقـــة على المنتَج المعني، فـــإن الجهـــة المقبولـــة  (2

ر شـــهادة اعتماد طراز للصـــانع، ويجب أن تحتوي الشـــهادة على اســـم وعنوان الصـــانع، ونتائج الاخ صـــدِّ
ُ
تبارات، ت
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دت، والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز المصـــــــادَق عليه، ويمكن أن تحتوي الشـــــــهادة  -وشـــــــروط ســـــــريانها  إن وُجِّ

 كذلك على مرفقات. 

عة  (3 يجب أن تحتوي الشـــــــهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناســـــــبة لتقويم مدى مطابقة المنتجات المصـــــــنَّ

ختبَر وللمراقبة أ
ُ
 للطراز الم

ً
 ثناء التشغيل.وفقا

إذا كاـن الطراز غير مطـابق لمتطلبـات اللوائح الفنيـة الســــــــــــــعوديـة المنطبقـة على المنتَج المعني، فيجـب على الجهة  (4

لة حيال  غ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوغات مفصَّ ِّ
 
بل
ُ
ر شهادة اعتماد الطراز، وأن ت صدِّ

ُ
 ت
َّ
المقبولة ألا

 عدم إصدارها شهادة اعتماد الطراز.

بع كل التطورات التقنيـة المعروفة، ومتى ما أشــــــــــــــارت هذه التطورات إلى إمكـانية يجـ (5
َّ
ب على الجهـة المقبولة أن تت

ظهور عدم مطابقة الطراز المصــــــــــــادَق عليه لمتطلبات اللوائح الفنية الســــــــــــعودية، فيجب على الجهة المقبولة أن 

د مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه ِّ
 الحالة إبلاغ الصانع بذلك. تحد 

ــــانع إبلاغ الجهة المقبولة  (6 ــ ــ ــ ـــهادة اعتماد الطراز  -يجب على الصــ ــ ــ ــ ــ ـــــة بشـ ــ ــ ــ بكل  -التي تحتفظ بالوثائق الفنية الخاصـ

ر  ِّ
 
ؤث

ُ
دخلة على الطراز المصـــادق عليه؛ التي من شـــأنها أن ت

ُ
مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية  فيالتغييرات الم

ـــهادة اعتماد الطراز، حيث الســــعودية، أو لشــــروط  مثل هذه التغييرات تتطلب مصــــادقة إضــــافية  إنســــريان شـ

 على شهادة اعتماد الطراز الأولية.

بت، وعليها  (7 حِّ
رت أو ســــــُ صــــــدِّ

ُ
غ الهيئة عن شــــــهادات اعتماد الطراز وأي إضــــــافة أ

َّ
بل
ُ
يجب على كل جهة مقبولة أن ت

ـــــهــ -أو عنــد الطلــب  -أن تقوم بشــــــــــــــكــل دوري  ــ ــ ــ ض بتقــديم قــائمــة بشـــ ادات اعتمــاد الطراز وأي إضـــــــــــــــافــات قــد رُفِّ

دت بأي شكل. ِّ
ي 
ُ
قت أو ق ِّ

 
 إصدارها أو تلك التي قد عُل

ض  (8 غ الجهات المقبولة الأخرى عن شـــهادات اعتماد الطراز وأي إضـــافات قد رُفِّ
َّ
بل
ُ
يجب على كل جهة مقبولة أن ت

غ كذل
َّ
بل
ُ
دت بأي شكل، وأن ت ِّ

ي 
ُ
قت أو ق ِّ

 
عن شهادات اعتماد الطراز  -عند الطلب  -ك إصدارها أو تلك التي قد عُل

رت. صدِّ
ُ
 وأي إضافة قد أ

ـــهادات اعتماد الطراز و/أو  -عند الطلب  –يمكن للهيئة وللجهات المقبولة الأخرى  (9 ــ ـــخ من شــ ــ ـــــل على نســ أن تحصــ

ـــــافات المدخلة عليها، ويمكن للهيئة  ــ ــ ـــخ من الوثائق الفنية، ومن نتائج  -عند الطلب  –الإضــ ــ ــ ــ ـــــل على نســ ــ ــ أن تحصــ

ختبــارات التي قــامــت بهــا الجهــة المقبولــة، ويجــب على الجهــة المقبولــة الاحتفــاظ بنســــــــــــــخــة من شــــــــــــــهــادة اعتمــاد الا 

ــــتندات المرفقة من  ــ ــ ــ ــ ـــلا عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المســ ــ ــ ــ ــ ـــــافات المدخلة عليها، فضـــ ــ ــ ــ ــ الطراز ومرفقاتها والإضـ

 الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.

فاظ بنســــخة من شــــهادة اعتماد الطراز ومرفقاتها والإضــــافات المدخلة عليها مع الوثائق يجب على الصــــانع الاحت (10

 الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.

ِّد تقديم الطلب المشـــــــــار إليه في البند ) (11
ـــار 2/1/1يمكن للمور  ــ ــ ـــم ( أعلاه، والقيام بالواجبات المشــ ــ ــ ـــلفا باســ ــ ــ إليها ســ

 الصانع، بشرط أن يكون ذلك بموافقة الصانع.
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 (5الملحق )

 للمواصفة )Type 3نموذج تقويم المطابقة )
ً
 (ISO/IEC 17067( وفقا

 )المطابقة للطراز المبنية على تقويم عملية الإنتاج(

1. ة على تقويم عملية الإنتاج    المطابقة للطراز المبنيَّ

ِّد هو نموذج إجراء لتقويم 
ذ المور  ِّ

الالتزامات الواردة في البنود المبينة أدناه، ثم يؤكد -من خلاله -المطابقة الذي يُنف 

نتجات المعنية  -تحت كامل مسؤوليته -ويقر 
ُ
 Typeلطراز المحدد في شهادة اعتماد الطراز )ل مطابقةبأن الم

Approval.وتتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة ) 

 عالتصني .2

نتج، شاملا خط الإنتاج 
ُ
نتج، مصادق عليه لضمان سلامة الم

ُ
ِّد تشغيل نظام إدارة سلامة الم

يجب على المور 

 للبند )
ً
نتجات المعــنية وفقا

ُ
(، ويجب أن يخضـع النـظام إلى مراقبة دورية 3والفحص النهائي، واختبار الم

(Surveillance( لما ورد في البند 
ً
 (.4( وفقا

 ة سلامة المنتجنظام إدار  .3

ِّد تقـــديم طلـــب إلى الجهـــة المقبولـــة التي يختـــارهـــا، من أجـــل تقويم نظـــام إدارة ســــــــــــــلامـــة  3/1 
يجـــب على المور 

نتجات المعنية، ويجب أن يشمل الطلب ما يلي:
ُ
 الم

ل الرســـــــــــمي للصـــــــــــانع  أ(   ِّ
 
د، واســـــــــــم وعنوان الممث عند تقديم الطلب من الممثل  -اســـــــــــم وعنوان المورَّ

 الرسمي.

 يجب أن يكون الصانع مرخصا رسميا من السُلطات المعنية في بلد الصنع. ب(  

 بعدم تقديم نفس الطلب إلى أي جهة مقبولة أخرى. ج(  
ً
 مكتوبا

ً
 إقرارا

نتجات المقصودة. د(  
ُ
 كل المعلومات ذات العلاقة بشأن فئة الم

نتج. ه(  
ُ
 الوثائق الخاصة بنظام إدارة سلامة الم

 ئق الفنية الخاصة بالطراز المصادَق عليه، ونسخة من شهادة اعتماد الطراز.الوثا و(  

نتج  3/2 
ُ
نتجات المصنعة  مطابقةيجب أن يضمن نظام إدارة سلامة الم

ُ
لطراز المحدد في شهادة اعتماد لالم

 الطراز، ومع متطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

ِّد  -اته يجب توثيق جميع عناصر النظام ومتطلب 3/3 
بطريقة منهجية ومنظمة، على  –المعتمدة من المور 

 
ً
قا سِّ

َّ
نتج فهما مت

ُ
تيح وثائق نظام إدارة سلامة الم

ُ
شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن ت

وصفا   -على وجه الخصوص  -لبرامج وخطط وأدلة وسجلات السلامة، ويجب أن تشمل وثائق النظام 

 كافيا لما يلي:

أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بسلامة  (أ  

نتج.
ُ
 الم

بعة. ب(   نتج، والعمليات والإجراءات المتَّ
ُ
 تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة جودة وسلامة الم

ذة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، وتكراره ج(   ِّ
 ا.الفحوصات والاختبارات المنف 
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 السجلات: مثل تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين..إلخ. د(  

نتج. ه(  
ُ
نتج والتشغيل الفعال لنظام إدارة سلامة الم

ُ
 وسائل ضبط تحقيق السلامة المطلوبة في الم

نتج -يجب على الجهة المقبولة  3/4 
ُ
قة على نظام إدارة سلامة الم تقويم النظام لتحديد ما إذا كان -المصادِّ

 للمتطلبات المشار إليها في البند )
ً
(، خلال فترة سريان المصادَقة على النظام، وذلك لمدة 3/3مستوفيا

 ثلاث سنوات.

نتج لمتطلبات اللوائح الفنية  3/5 
ُ
نتج -يجب افتراض مطابقة الم

ُ
-فيما يتعلق بعناصـــــــــر نظام إدارة ســـــــــلامة الم

 للمواصفات القياسية.كلما كان مطابقا 

 3/6  
ً
 واحدا

ً
نتج المعني، وأن يضم الفريق عضوا

ُ
على الأقل -يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في سلامة الم

 بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات  -
ً
نتج، وإلماما

ُ
ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة الم

 العلاقة.

تدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، ويجب أن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية يجب أن يشمل ال 3/7 

(، للتأكد من قدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، 3/3المشار إليها في البند )

نتج لتلك المتطلبات.
ُ
 وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة الم

إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم  يجب 3/8 

 مع مسوغات ذلك.

نتج، كما هو مُصادَق عليه، والحفاظ عليه بحيث  3/9 
ُ
يتعهد الصانع بالوفاء بالتزامات نظام إدارة سلامة الم

 يظل ملائما وفعالا.

نتج  -هة تقويم المطابقة يجب على الصانع إشعار ج 3/10 
ُ
بأي تعديل  -التي صادقت على نظام إدارة سلامة الم

نتج
ُ
 مُقترَحٍ في نظام إدارة سلامة الم

نتج  3/11 
ُ
يجــب على الجهــة المقبولــة تقويم أي تعــديلات مقترحــة، ثم تقرير مــا إذا كـاـن نظــام إدارة ســــــــــــــلامــة الم

 فـــــــــي مـــــــــطـــــــــابـــــــــقـــــــــتـــــــــه لـــــــــلـــــــــمـــــــــتـــــــــطـــــــــلـــــــــبـــــــــات المشــــــــــــــــــــــار إ
ً
ل مســــــــــــــــــــــتـــــــــمـــــــــرا عـــــــــدَّ

ُ
ـــــد )المـــــــــ ــ ــــنــ ــ ــ ــــبـ ــ ــ ـــي الـ ــ ــ ـــــا فــ ــ ـــــهــ ــ ـــيــ ــ ــ  (3/3لــ

أو يحتــاج إلى إعــادة التقويم، ويجــب على الجهــة المقبولــة إشــــــــــــــعــار الصـــــــــــــــانع بقرارهــا، على أن يتضــــــــــــــمن 

 الإشعار نتائج الفحص والاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

اقبة الدورية تحت مسؤولية الجهة المقبولة .4  المر

نتج الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق  4/1 
ُ
ِّد لالتزامات نظام إدارة سلامة الم

من مدى استيفاء المور 

 المصادَق عليه.

ِّد السماح للجهة المقبولة  4/2 
بدخول مواقع التصنيع  -خلال فترة سريان المصادقة  -يجب على المور 

ر جميع المعلومات اللازمة للتقويم، خاصة وثائق نظام ِّ
 
إدارة  والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوف

نتج، وسجلات السلامة، مثل: تقارير الفحص والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين 
ُ
سلامة الم

 المعنيين ... إلخ.

يجب على الجهة المقبولة القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يُطبق نظام إدارة سلامة  4/3 

قدم الجهة 
ُ
نتج ويحافظ عليه، على أن ت

ُ
ِّد.الم

 المقبولة تقرير التقويم للمور 
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نتج  4/4 
ُ
إذا اقتض ى الأمر ذلك  –يحق للجهة المقبولة القيام بزيارات فجائية للمصنع لإجراء اختبارات على الم

قدم الجهة  -
ُ
نتج يعمل بشكل صحيح، على أن ت

ُ
أو توكيلها لجهة أخرى للتأكد من أن نظام إدارة سلامة الم

ِّد، وتقارير الاختبارات المقبولة تقرير التقويم 
 في حالة إجراء الاختبارات. -للمور 

 شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة .5

 على نظام إدارة ســـــلامة  5/1 
ً
ِّد حاصـــــلا

يجب على الجهة المقبولة إصـــــدار شـــــهادة مطابقة للمنتَج إذا كان المور 

ِّد طل
نتج مصــــــــــــادَق عليه وســــــــــــاري المفعول، وذلك كلما قدم المور 

ُ
با لذلك، خلال فترة ســــــــــــريان مفعول الم

 المصادقة.

نتج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة،  5/2 
ُ
يجب على الجهة المقبولة تحديد بيانات الم

 وتسجيلها في البوابة الإلكترونية للمطابقة )في الهيئة(.

 بـالمطـابقـة لكـل طر  5/3 
ً
 مكتوبـا

ً
ِّد أن يُصـــــــــــــــدر إقرارا

نتج )اعتمـاد الطراز(، وأن يجـب على المور 
ُ
ازٍ مُعتمـد من الم

لطات مســـح الســـوق لمدة لا تقل عن عشـــر ) ( ســـنوات، 10يجعله مُتاحا للجهات المختصـــة والرقابية وســـُ

ِّد بالمطابقة، ويجب توفير نســـخة من شـــهادة المطابقة 
عتمَد للمنتَج في إقرار المور 

ُ
د الطراز الم على أن يُحدَّ

 ات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق عند الطلب.والإقرار بالمطابقة للجه

 للجهات المختصة والرقابية وسُلطات مسح السوق لمدة  5/4 
ً
ِّد أن يجعل الوثائق أدناه مُتاحة

يجب على المور 

 ( سنوات.10لا تقل عن عشر )

   (.3/3الوثائق المشار إليها في البند ) أ(  

  ، كما هو مصادَقٌ عليه.3/9بند التعديلات المشار إليها في ال ب(  

  (.3/7قرارات وتقارير الجهة المقبولة المشار إليها في البند ) ج(  

لطات مســــــح الســــــوق عن أنظمة إدارة  5/5  يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات المختصــــــة والرقابية وســــــُ

نتج التي صـــــادقت عليها أو ســـــحبتها، ويجب عليها وضـــــع قوائم لأنظ
ُ
نتج التي ســـــلامة الم

ُ
مة إدارة ســـــلامة الم

ــــحب قيدتهاأو  علقتهاها أو تصـــــادقت عليها، أو التي رفضـــــ ها، وذلك بأي وســـــيلة، إما بشـــــكل دوري أو تأو سـ

عند الطلب، وعلى كل جهة مقبولة إشـــــــــعار الجهات المقبولة الأخرى عن المصـــــــــادقات الخاصـــــــــة بأنظمة 

نتج 
ُ
ــــحب اقيدتهأو  علقتهاها أو تالتي رفضـــــــإدارة ســـــــلامة الم ــ ــــعار تلك الجهات ها تأو سـ ــ  -عند الطلب  -، وإشـ

 عن مصادقات الأنظمة التي أصدرتها.
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 (6الملحق )

ِّد بالمطابقة  نموذج
 Supplier Declaration of Conformityإقرار المور 

أ هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة عبَّ  يُ

ِّد  (1
 بيانات المور 

ــــــم:  -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاســ

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العنوان:  -

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الشخص الذي يمكن الاتصال به: -

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------البريد الإلكتروني:  -

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رقم الهاتف:  -

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الفاكس:  -

 تفاصيل المنتج: (2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------العلامة التجارية للمنتج:  -

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الطراز:  -

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------الدفعة أو )الرقم التسلسلي(:   -

 ---------------------------------------------------------------------------المواصفات القياسية المرجعية/المواصفات الفنية:  -

 -------------------------------------------------------------------------------------------الجهة المقبولة /رقم تسجيل القبول:  -

قرُّ بأن المنتج المذكور في هذا الإقرار هو منتَج مطابق للائحة الفنية السعودية )   
ُ
( والمواصفات القياسية                         ن

 السعودية الملحقة بها.           

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الشخص المسؤول: 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسم الشركة: 

 -----/--/-- التاريخ: -----------------------------------------------------------------------------التوقيع: 

 

 -----/--/-- التاريخ: ----------------------------

 




